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SOMMAIRE 
Les défauts internes dans les enroulements statoriques de la machine synchrone sont 
considérés très sévères car ils génèrent des courants élevés dans la machine dont les 
effets peuvent endommager les enroulements et parfois même les parties mécaniques de 
la machine telles que l'arbre et les paliers. Les modèles de simulation des défauts 
internes offrent un moyen commode et efficace pour étudier les comportements de la 
machine synchrone soumise à des défauts internes permettant d'évaluer les systèmes de 
surveillance et de protection. Le présent travail propose des méthodes de modélisation et 
de simulation des défauts internes de la machine synchrone. 
Les défauts internes entraînent deux nouvelles problématiques. La première est liée au 
changement de la distribution d'enroulement et la seconde est le changement du nombre 
de phases (ou enroulements). Ces deux caractéristiques sont au centre de la modélisation 
des défauts internes et ne correspondent pas aux hypothèses simplificatrices de la théorie 
de Park. 
Partant de l'hypothèse que la saturation magnétique est négligée et que la machine est 
considérée comme un système linéaire, cette thèse propose des solutions aux 
problématiques exposées précédemment. En s'appuyant sur la théorie de la fonction de 
bobinage, une nouvelle approche de détermination des inductances des enroulements à 
distribution arbitraire est proposée. Les ondes complètes de la fonction de bobinage des 
enroulements sont utilisées dans le calcul des inductances de la machine. Donc, toutes 
les harmoniques d'espace peuvent être prises en compte d'une façon simple. Deux 
expressions des inductances sont proposées : l'une utilise les paramètres géométriques 
de la machine, tandis que l'autre utilise les paramètres électriques de la machine. Les 
représentations d'état pour tous les types de défauts internes statoriques, soit les défauts 
entre phases et la terre, les défauts entre deux phases et les défauts entre deux bobines 
d'une même phase, sont présentées dans cette thèse. 
En outre, un modèle simplifié de défauts internes de la machine synchrone utilisant 
uniquement les paramètres électriques est aussi présenté. La validation des modèles est 
effectuée par comparaison des résultats de simulation avec ceux obtenus par des essais 
sur une machine réelle. 
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The internai faults in the stator winding of the synchronous machine are considered 
serious as it causes severe damage to the windings and possibly to the shafts and 
couplings of the machine. The internai fault synchronous machine models permit a 
detailed analysis of a variety of situations and contingencies in a versatile and cost 
effective way. Therefore, it is very useful when designing a diagnostic and protection 
system. The purpose of this research is to develop a reliable and accurate synchronous 
machine model to calcula te voltages and currents in the presence of internai faults. 
Different from the external fault model which can be derived from the conventional Park 
theory, the internai fault model should consider two new problems: one is that the faulted 
windings are not sinusoidally distributed due to the breaking of the winding by the fault; 
the other is that the symmetry between the machine windings will no longer be present. 
Therefore, the conventional Park model is not suited to analyze internai faults. 
Based on the winding function approach, a new approach to calculate the arbitrary 
electrical machine winding inductance is proposed in this thesis. This approach uses the 
original form of the winding function in calcula ti on of the winding inductances. All the 
space harmonies produced by the faulted windings can be taken into account. Two 
expressions for calculating winding inductance have been developed: one uses the 
machine geometrical parameters and the other uses the machine electrical parameters. 
The state representations for all the types of internai faults are given. 
One simplified synchronous machine internai faulted model using only the electrical 
parameters is also shown in the thesis. 
The models are validated by comparing the results obtained from simulation with 
experimental waveforms. 
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INTRODUCTION 
Avec l'augmentation de la consommation de l'énergie électrique dans tous les domaines, 
la fiabilité des équipements électriques devient un enjeu très important. Dans un réseau 
électrique constitué de générateurs, moteurs, transformateurs, lignes de transport et 
autres équipements électriques, il existe toujours une possibilité d'avoir un défaut. Les 
défauts sont généralement causés par la rupture des conducteurs ou la perte d'isolation. 
Les autres causes de défauts découlent des accidents ou de pressions internes et externes 
excessives. 
Parmi tous les équipements du réseau électrique, les générateurs d'électricité sont sans 
doute les équipements les plus importants et les plus coûteux. Leur 'état d'opération 
affecte directement la stabilité du réseau. La panne d'un générateur crée une perturbation 
au réseau local qui peut causer une interruption d'alimentation. La perte de production 
des générateurs représente aussi une perte de revenu pour les producteurs d'électricité. 
Donc, plusieurs techniques dans le domaine de la protection des générateurs ont été 
développées pour assurer leur bon fonctionnement (Henderson, Lothian, & Priest, 1998; 
Pollock & Lyles, 1992). Elles consistent par exemple en la mesure de vibration, 
d'excentricité du rotor, de température des bobinages stator et rotor et de courant. 
Pour mieux protéger les générateurs et diminuer les fréquences de panne du système 
générateur, le concept de maintenance préventive est de plus en plus introduit. Différant 
de la maintenance "Break-down", la maintenance préventive est conçue pour éviter le 
"Break-down" des générateurs dès qu'un défaut se produit. Les programmes incluent les 
techniques spéciales de maintenance préventive comme la correction ou la maintenance 
en ligne. La maintenance préventive applique des techniques de mesure non 
destructrices pour prédire le taux d'usure, l'état de détérioration ou même la panne 
imminente des équipements. Les étapes de maintenance préventive comportent (Vas, 
1993): (a) la détection du défaut, soit déterminer la présence d'une variation du 
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comportement du générateur; (b) l'isolation du défaut, soit déterminer la localisation du 
défaut; ( c) le remède, soit prendre des actions correctives. Autrement dit, la maintenance 
préventive requiert des systèmes d'ordinateur de surveillance, diagnostique ou de 
détection de la variance des paramètres du générateur. Pour réaliser un tel système de 
surveillance et de diagnostique, une base de données sur les comportements du 
générateur sous conditions de défauts est nécessaire. Sans ces données, il est impossible 
de déterminer l'état de fonctionnement du générateur. 
En général, deux types de défauts peuvent être distingués selon leurs ongmes 
(Techniques de l'ingénieur, 1999) : 
1) Les défauts externes, dont la source est localisée en dehors de la génératrice, 
mais dont les conséquences peuvent entraîner des dégradations dans celle-ci. Les 
défauts externes pouvant affecter le système électrique sont de différentes 
natures : les courts-circuits monophasés ou polyphasés aux bornes de la 
génératrice, les déséquilibres entre la production et la consommation, les pertes 
de synchronisme, les courants déséquilibrés, les baisses de tension et les 
surtensions, etc. 
2) Les défauts internes, dont la source est une avarie d'un composant de la 
génératrice, sont généralement désignés par des courts-circuits dans les 
enroulements de la machine, soit entre une, deux ou trois phases et la masse, soit 
entre deux phases ou même entre deux bobines d'une même phase. 
La littérature sur les protections contre les défauts externes est vaste (Clark & Feltes, 
1989; Han & Song, 2003). Les comportements des générateurs sous les défauts externes 
peuvent être aisément étudiés en utilisant les modèles existants dans les logiciels bien 
connus, comme par exemple, EMTP ( Electromagnetic Transient Program) (Domme!, 
1992), EMTDC (Electromagnetic Transient Program Including DC Systems) 
(PSCADIEMTDC Manual, 1994) et SimPowerSystems (Power System Blockset For Use 
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with Simulink, 2000). En revanche, les études sur les comportements des générateurs 
sous les conditions de défauts internes ne sont pas bien développées, bien que les 
conséquences des défauts internes puissent être plus graves. 
Les comportements des générateurs sous conditions de défaut interne, comme les 
variations de tension, courant, fréquence, puissance, etc., peuvent être déterminés par 
des essais ou par analyse. La dernière méthode est plus flexible et moins coûteuse car 
elle permet une analyse détaillée des générateurs sous des conditions variées. Cependant, 
cette méthode analytique requiert un modèle fiable et précis représentant les générateurs 
sous ces conditions. 
Dans l'analyse classique des machines électriques, les enroulements des machines sont 
généralement considérés à distribution sinusoïdale et symétrique. Le modèle de Park est 
basé sur cette hypothèse simplificatrice. Tous les modèles mathématiques des machines 
synchrones sont issus de ce modèle classique, d'une manière ou d'une autre ou d'une 
extension du modèle de Park (Barret, 1982; Lesenne, Notelet, & Séguier, 1981). Sous 
conditions de défauts externes où la distribution des enroulements des générateurs n'est 
pas affectée, le modèle de Park reste valide. La simulation des défauts externes peut être 
réalisée simplement par le changement des contraintes externes des modèles classiques. 
Mais, sous condition de défauts internes, il apparaît une nouvelle problématique liée 
principalement au changement de la connexion à l'intérieur des enroulements. À cause 
de ce changement, des courants différents pourraient circuler dans la phase défectueuse 
Donc, la phase défectueuse ne peut pas être considérée comme un enroulement unitaire 
comme dans les conditions normales. Le nombre de phases (ou enroulements) n'est pas 
fixé à trois, il varie suivant le type de défauts. De plus, la distribution des enroulements 
de la phase défectueuse devient non sinusoïdale du fait que la phase est divisée en deux 
enroulements au niveau du défaut. Ces deux caractéristiques sont au centre de la 
problématique de la modélisation des défauts internes et ne correspondent pas aux 
hypothèses simplificatrices de la théorie de Park. Parmi ces deux problématiques, le 
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calcul des inductances des enroulements défectueux est la clé de la modélisation de la 
machine synchrone lors de défauts internes. 
Quelques travaux antérieurs, effectués par d'autres chercheurs (Kinitsky, 1968; 
Megahed & Malik, 1998; Muthumuni et al, 2001), proposent des solutions aux 
problèmes du partitionnement des enroulements et du calcul des inductances des 
enroulements défectueux. Certains proposent des modèles assez simples en supposant le 
ratio des inductances des enroulements défectueux égal au ratio du nombre effectif de 
spires des enroulements. Mais en réalité, des harmoniques d'espace créées par 
1' asymétrie des enroulements défectueux rendent cette relation invalide. Par ailleurs, 
d'autres travaux (Wang et al, 2002) proposent des approches plutôt compliquées et 
difficilement réalisables. Ceux-ci divisent les enroulements par bobines élémentaires et 
calculent les inductances de la machine bobine par bobine. 
Le présent travail propose donc, à l'instar des travaux antérieurs réalisés sur le sujet, les 
méthodes de modélisation et de simulation des défauts internes des machines 
synchrones. Partant de l'hypothèse que la saturation magnétique est négligée et que la 
machine est considérée comme un système linéaire, on propose des solutions aux 
problématiques exposées précédemment. Premièrement, en s'appuyant sur la théorie de 
la fonction de bobinage (« Winding Function Theory » dans la littérature anglophone), 
une nouvelle méthode de détermination des inductances des enroulements à distribution 
arbitraire est proposée, dans laquelle les ondes complètes de la fonction de bobinage 
sont utilisées. Donc, toutes les harmoniques d'espace peuvent être considérés d'une 
façon simple. Deuxièmement, en négligeant les harmoniques supérieures de l'inverse de 
l'entrefer, le calcul des inductances est simplifié par l'utilisation des paramètres 
électriques du modèle dqO de la machine, les plus faciles à obtenir. En même temps, la 
modélisation des enroulements d'amortisseur peut être réalisée également grâce à 
l'utilisation des paramètres électriques. 
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Les objets de cette thèse sont : 
Établir un modèle de la machine synchrone en grandeur de phase dans un 
référentiel fixe (modèle abc). Les paramètres électriques dans le référentiel dqO 
fournis par le fabricant sont convertis en ceux requis par le modèle abc. 
Développer un modèle simplifié des défauts internes de la machine synchrone en 
utilisant les paramètres électriques. Ce modèle est basé sur la technique de 
partitionnement des enroulements statoriques. 
Développer une théorie de calcul des inductances des enroulements à distribution 
arbitraire en utilisant les paramètres géométriques de la machine. Les 
harmoniques d'espace peuvent facilement être considérés dans le calcul des 
inductances. 
Développer un modèle mathématique de défauts internes en considérant la 
distribution réelle des enroulements de la machine synchrone. Les paramètres 
électriques de la machine synchrone sont utilisés dans ce modèle pour éviter 
l'utilisation des paramètres géométriques qui sont difficiles à obtenir. 
Valider les résultats de simulation par expérimentation. 
En proposant une revue de la littérature sur les modèles classiques de la machine 
synchrone, sur les travaux antérieurs se rattachant à la modélisation des défauts internes 
et sur l'application de l'approche de la fonction de bobinage dans l'analyse des machines 
asynchrones, le chapitre 1 a pour but de faire le lien entre le présent travail et les travaux 
antérieurs réalisés sur le sujet. Le chapitre 2 reprend le modèle abc de la machine 
synchrone, sans la transformation de Park, par conversion des paramètres électriques 
dans le référentiel dqO à ceux du modèle abc. Basé sur une technique de partitionnement 
des enroulements, le chapitre 3 propose un modèle simplifié de défauts internes qui peut 
être facilement implanté. En commençant par l'analyse des harmoniques d'espace créées 
par le défaut interne, le chapitre 4 propose une nouvelle méthode de calcul de 
l'inductance des enroulements arbitraires qui utilise les paramètres géométriques de la 
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machine. Le chapitre 5 simplifie le calcul des inductances en remplaçant les paramètres 
géométriques par les paramètres électriques de la machine. La représentation d'état pour 
tous les types de défauts internes dans les enroulements statoriques est présentée. Dans 
le chapitre 6, la validation des résultats de simulation des trois modèles est faite par 
comparaison avec des résultats expérimentaux. Finalement, la thèse se termine par une 
conclusion et quelques recommandations. 
Cette thèse fournit les des contributions originales suivantes : 
Développement d'un modèle abc de la machine synchrone basé sur les 
paramètres électriques de la machine dans le référentiel dqO. 
Démonstration de la présence des sous-harmoniques aux cas de défauts internes 
et de la limitation des approches de calcul des inductances basées sur série de 
Fourier. 
Développement d'un algorithme de calcul des inductances des enroulements à 
distribution arbitraire en utilisant les paramètres géométriques de la machine 
synchrone. Les harmoniques d'espace créées par les enroulements peuvent 
aisément être prises en compte dans le calcul des inductances. 
Développement d'un algorithme de calcul des inductances des enroulements à 
distribution arbitraire en utilisant les paramètres électriques de la machine 
synchrone. 
Développement de la représentation d'état de la machine synchrone qui peut 
simuler tous les types des défauts internes dans les enroulements statoriques. 
Validation expérimentale des modèles des défauts internes dans différentes 
situations de défaut. 
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CHAPITRE 1 
REVUE DE LA LITTÉRATURE 
Le but de notre étude est de développer un modèle mathématique approprié de la 
machine synchrone sous diverses conditions de défauts internes, aussi bien en régime 
permanent qu'en régime transitoire. Les travaux antérieurs réalisés sur la modélisation 
de la machine synchrone dans les conditions normales et anormales sont examinés dans 
ce chapitre. En plus, du fait que l'approche de fonction de bobinage est très efficace pour 
la modélisation des défauts de la machine asynchrone, ses applications dans ce domaine 
seront aussi présentées. 
1.1 Modélisation classique de la machine synchrone 
Dans la littérature, la modélisation de la machine synchrone est réalisée par deux 
approches: 
1) L'une est numérique et utilise la méthode des éléments finis (Benbouzid et al, 
1993; Karmaker, 2000; Salon, 2000; Shima et al, 2002). Elle permet de résoudre 
numériquement les équations générales de l'électromagnétisme par maillage de 
la machine. À partir de ces éléments, on détermine la valeur du champ 
magnétique propre à chaque élément qui représente les phénomènes physiques de 
l'élément. Cette méthode requiert un temps de calcul assez long pour un objet 
électromagnétique aussi complexe que la machine synchrone; 
2) L'autre dite analytique est basée sur 1' analyse des différents phénomènes 
physiques de la machine pour en déduire les équations électromécaniques. 
L'étude des caractéristiques dynamiques de la machine synchrone par cette 
méthode a réellement débuté avec le développement de la théorie généralisée de 
Park de la machines synchrone (Park, 1929). 
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La modélisation par éléments finis demeure la plus précise. Cependant, le temps de 
calcul requis par cette approche est prohibitif dans un contexte de commande de 
machines électriques ou dans un contexte où le temps de simulation est limité. 
Généralement, la méthode par éléments finis est utilisée lors d'un dimensionnement, 
d'une estimation de paramètres de la machine ou bien comme une référence pour valider 
les autres modèles. 
La plupart des travaux sur la modélisation de la machine synchrone sont basées sur la 
théorie de Park. Par le modèle classique, on désigne tout modèle mathématique linéaire 
issu, d'une manière ou d'une autre, d'une extension de la théorie de Park. L'étude des 
machines électriques à partir du modèle classique a déjà été longuement traitée dans 
plusieurs ouvrages et publications spécialisées (Adkins & Harley, 1975; Barret, 1982; 
Chatelain, 1983; Krause, Wasynczuk, & Sudhoff, 2002; Kundur et al, 1994; Nasar & 
Boldea, 1993). Les hypothèses simplificatrices suivantes inhérentes à l'étude des 
machines synchrones dans la théorie de Park sont admises : 
1) Seule la première harmonique d'espace de la distribution de force magnétomotrice 
(f.m.m.) créée par chaque phase de l'induit est prise en compte. Ceci implique que 
les enroulements des phases statoriques peuvent être considérés à distribution 
sinusoïdale. 
2) La perméabilité de la machine est constante. Ceci suppose que le circuit est 
parfaitement linéaire. La saturation magnétique est négligée. Cette hypothèse 
permet de considérer que les flux sont des fonctions linéaires simples des courants. 
La saturation magnétique est prise en compte par la suite dans les programmes de 
simulation en modifiant les réactances de magnétisation Xmd et Xmq des modèles de 
Park obtenus (Adkins & Harley, 1975; Barret, 1982; Chatelain, 1983; Krause et al., 
2002; Kundur et al, 1994; Nasar & Boldea, 1993). 
3) Les circuits magnétiques sont laminés, ce qui permet de considérer que seuls les 
enroulements (inducteurs, induit, amortisseurs) sont parcourus par des courants. 
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L'effet des courants de Foucault peut être pris en compte ultérieurement par 
l'addition de quelques circuits rotoriques fictifs dans le modèle de Park (Kundur et 
al, 1994). 
4) L'ensemble des amortisseurs peut être représenté par des enroulements fermés en 
court-circuit sur eux-mêmes. Quelques-uns s'appellent les amortisseurs sur l'axe 
direct, les autres s'appellent les amortisseurs sur l'axe en quadrature. Le nombre 
des amortisseurs est déterminé par le type du rotor et par la bande de fréquence 
d'opération (Kamwa et al, 1991). 
Avec ces conditions, la machine peut être modélisée par des circuits électriques à 
paramètres localisés, constitués des éléments linéaires que sont les inductances et les 
résistances. Évidemment, cette approche est nécessairement approximative. Toutefois, sa 
simplicité et sa capacité à interpréter les grandeurs physiques font d'elle un outil 
privilégié pour développer des modèles plus riches. Les paramètres de la machine 
synchrone du modèle de Park peuvent être identifiés par les méthodes expérimentales, 
dont l'essai en court-circuit triphasé (IEEE Std-115, 1983) ou les essais de réponse en 
fréquence à 1' arrêt (Dandeno et al, 1999). 
1.2 Modélisation de défauts externes de la machine synchrone 
Le modèle de Park rend assez aisé l'étude des régimes permanents et des régimes 
transitoires pour les défauts externes symétriques car dans ce cas il y a conservation de 
la symétrie de la distribution des enroulements statoriques. L'étude des défauts externes 
déséquilibrés requiert plus de transformation des équations du modèle de Park 
(Hancock, 1974). Dans ce cas, le modèle af30 de la machine est plus pratique à utiliser. 
Le modèle a/30 conduit à des équations différentielles avec des coefficients variables. 
Une solution approximative a été présentée (Hwang, 1965). Dans le modèle af30, les 
équations deviennent non linéaires si la variation de la vitesse est prise en compte. 
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Quand une analyse précise est demandée, on doit avoir recours aux méthodes 
numériques pour trouver la solution. 
Au fur et à mesure de l'avancement de la technologie informatique, des méthodes 
numériques pouvant résoudre les équations différentielles sont développées et 
deviennent très efficaces. Dans ce contexte, le modèle en grandeurs de phase (modèle 
abc) est utilisé pour une étude plus approfondie des performances de la machine 
synchrone (Krause et al., 2002; Subramaniam & Malik, 1971). Ce modèle décrit la 
machine dans le référentiel physique et de fournir directement les grandeurs de phase. 
Donc, il est plus avantage d'utiliser ce modèle pour la simulation le fonctionnement de 
la machine sur redresseurs ou des défauts externes déséquilibrés car les éléments 
externes n'ont pas besoin d'être transformé dans le référentiel dqO. L'effet de la 
saturation magnétique peut être également intégré dans ce modèle (Abdel-Halim & 
Manning, 1990; Manning & Halim, 1988). 
1.3 Modélisation de défauts internes de la machine synchrone 
Les défauts internes sont généralement considérés comme étant des courts-circuits dans 
les enroulements statoriques de la machine, soit entre phases (une, deux et trois phases) 
et la terre, soit entre deux phases, ou même entre deux bobines d'une même phase. Les 
différents types de défauts internes sont illustrés par les figures 1~3. La modélisation des 
défauts internes a pour but de trouver la représentation mathématique qui permet de 
calculer les courants et les tensions de la machine dans ces divers cas. 





















Figure 3 Défaut d'un court-circuit entre deux bobines d'une même phase 
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Dans la littérature, peu de publications couvrent l'analyse des défauts internes de la 
machine synchrone. Les approches utilisées sont résumées ci-après : 
1) Méthode de composantes symétriques - Comme dans l'analyse d'un système 
triphasé déséquilibré de grandeur sinusoïdale, la machine synchrone défectueuse 
peut être représentée par un circuit équivalent qui est la superposition de trois 
composantes symétriques (Kinitsky, 1968). Les harmoniques d'espace 
fondamentale et d'ordre trois sont considérées dans ce modèle. Mais un défaut 
interne pourrait créer toutes les harmoniques, donc il existe une certaine erreur 
dans le calcul des courants. 
2) Théorie de multi-boucles - La machine synchrone est considérée comme un 
circuit électrique constitué par des boucles (Wang et al., 2002). Le calcul de 
l'inductance de la boucle est réalisé bobine par bobine, donc les harmoniques 
d'espace peuvent être prises en compte. Mais la difficulté dans le calcul des 
inductances des boucles empêche la généralisation de cette approche à l'analyse 
des divers types de machines, qui peuvent comprendre de nombreuses barres ou 
bobines au stator et au rotor. 
3) Modèle en grandeurs de phase (Modèle abc)- C'est une extension de l'analyse 
des défauts externes de la machine synchrone. Basés sur le modèle en grandeurs 
de phase, trois modèles sont publiés. Dans le modèle proposé par Megahed 
(Megahed & Malik, 1998), l'inductance mutuelle des enroulements de la 
machine est calculée par le ratio du nombre effectif des enroulements, ce qui est 
uniquement valide lorsque la distribution de 1' enroulement est sinusoïdale ou 
concentrée. Le modèle proposé par Muthumuni (Muthumuni, McLaren, Dirks, & 
Pathirana, 2001) améliore les travaux de Megahed, en tenant compte de 
1' emplacement réel des conducteurs au stator. Mais l'inexactitude dans le calcul 
des inductances des enroulements défectueux existe toujours parce qu'il 
considère uniquement l'harmonique fondamentale dans l'entrefer. En utilisant 
une technique de partitionnement d'enroulement, Reichmeider (Reichmeider et 
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al, 2000) analyse les défauts internes d'une machine équipée d'enroulements à 
distribution sinusoïdale. Ce modèle est très simple et peut être facilement intégré 
dans les logiciels de simulation. Un modèle simplifié des défauts internes basé 
sur les travaux de Reichmeider est présenté dans ce document. Mais en pratique, 
les enroulements statoriques avec défauts internes ne sont jamais à distribution 
sinusoïdale. Aussi, l'analyse des défauts internes de la machine à plusieurs 
parties parallèles est difficile à réaliser avec cette approche. 
1.4 Applications de l'approche de la fonction de bobinage 
Le calcul précis des inductances des enroulements défectueux est la base de la 
modélisation des défauts internes de la machine synchrone. Les harmoniques d'espace 
créées par 1' enroulement défectueux doivent être considérées dans le calcul 
d'inductance. D'après la théorie de la fonction de bobinage, l'inductance mutuelle entre 
deux enroulements arbitraires de la machine électrique peut être calculée par (Luo et al, 
1995) : 
2tr 
LsA = p 0rl f N8 (cp,8)NA(cp,e)g-1(cp,e)dcp (2.1) 
0 
Où lest la longueur axiale de la machine, rest le rayon moyen de l'entrefer, g-I(rp, 8) est 
l'inverse de l'entrefer (constante pour un entrefer uniforme). L'angle rp est la position 
angulaire le long du stator et l'angle e est la position angulaire du rotor. NA(rp, 8), Ns(rp, 
8) sont les fonctions de bobinage des enroulements A et B respectivement. La fonction 
de bobinage d'un enroulement représente la force magnétomotrice (f.m.m.) dans 
l'entrefer créée par un courant unitaire circulant dans cet enroulement. Donc, elle 
contient toutes les harmoniques d'espace créées par cet enroulement. 
Basé sur l'approche de la fonction de bobinage (AFB), un modèle multi-enroulements de 
la machine asynchrone à cage d'écureuil est proposé (Luo et al., 1995). Ce modèle 
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représente le rotor comme étant constitué d'autant de phases que de barres (Figure 4). 
Les courants circulant dans les portions d'anneau de court-circuit sont considérés 
comme les courants de phase rotoriques. Donc, les valeurs réelles des courants circulant 
dans les barres rotoriques peuvent être connues. 
Figure 4 





R. Le Re L. 
Représentation schématique d'une machine asynchrone en modèle 
multi-enroulements 
Ce modèle est très convenable pour l'analyse des défauts de la machine asynchrone car 
les valeurs réelles des courants circulant dans les barres rotoriques peuvent être connues 
et les harmoniques d'espace peuvent être considérées dans le calcul des inductances. Il 
existe un certain nombre de publications sur ce modèle dans l'analyse des défauts de la 
machine asynchrone, comme par exemple la rupture de la barre ou de 1' anneau du rotor 
(Houdouin et al., 2003; Luo et al., 1995; Toliyat & Lipo, 1995), l'ouverture de 
l'enroulement du stator (Toliyat & Lipo, 1995); le court-circuit entre spires d'une phase 
statorique (Joksimovic & Penman, 2000); l'excentricité de l'entrefer (Faiz, Ardekanei, & 
Toliyat, 2003; Joksimovic et al, 2000; Nandi et al., 2002; Toliyat et al., 1996). 
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L'inclinaison des barres du rotor peut aussi être prise en compte (Bossio et al., 2004; 
Gojko et al., 1999). 
La machine synchrone présente une structure mécanique plus complexe que celle d'une 
machine asynchrone. Les différences entre la machine synchrone et la machine 
asynchrone, comme les nombreux types de bobinage statorique, la variation de 
l'entrefer, les nombreux pôles et les divers types de rotor, empêchent l'application de 
l'approche de la fonction de bobinage dans l'analyse de la machine synchrone. Dans la 
littérature sur les applications de l'approche de la fonction de bobinage, il existe 
seulement trois publications. Les deux premières étudient l'excentricité de l'entrefer 
d'une machine synchrone avec des structures simples sans amortisseur (Al-Nuaim & 
Toliyat, 1998; Toliyat & Al-Nuaim, 1999). La dernière présente un modèle de défauts 
internes de la machine synchrone (Jiang et al., 1999). Dans ces travaux, le calcul des 
inductances est réalisé par la décomposition en série de Fourier de la fonction de 
bobinage. Par conséquent, les expressions des inductances sont très compliquées. En 
plus, seules les harmoniques d'espace impaires sont considérés dans le calcul des 
inductances, ce qui est valide uniquement pour les enroulements normaux. Dans les cas 
de défauts internes, les enroulements défectueux peuvent créer de nombreuses 
harmoniques d'espace paires et impaires, même les sous-harmoniques. Donc, une erreur 
significative apparaît si seules les harmoniques impaires sont considérées dans le calcul 
des inductances. 
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CHAPITRE2 
MODÈLE abc DE LA MACHINE SYNCHRONE 
Dans ce chapitre, le modèle classique de la machine synchrone est présenté de façon 
détaillée afin d'établir les équations différentielles de la machine en grandeurs de phase 
(modèle abc). Les paramètres électriques fournis par le fabricant sont généralement 
basés sur le modèle dqO. Ils peuvent être convertis en paramètres du modèle abc, ceux-ci 
seront utilisés dans la simulation des défauts internes de la machine synchrone. La 
théorie de base de la machine synchrone, le calcul des paramètres du modèle abc et la 
représentation d'état du modèle abc sont présentés dans ce chapitre. 
2.1 Modèle de base de la machine synchrone 
Basée sur les hypothèses simplificatrices présentées dans le chapitre 1, la machine 
synchrone peut être représentée par un système qui comprend essentiellement : 
1) Au stator trois phases d'induit a, b, c parcourus par les courants ia, h, ic 
respectivement, dont les tensions aux bornes sont définies comme Va, Vb, vc; 
2) Au rotor le circuit d'inducteur fd parcouru par le courant Ïjd et dont la tension aux 
bornes est notée Vfd· Les machines synchrones ont généralement un rotor muni de 
circuits d'amortisseur constitués de barres de cuivre, reliées entre elles à chaque 
extrémité du rotor par un anneau. En général, dans le cas des machines idéalisées, 
les amortisseurs sont symbolisés par deux enroulements fictifs court-circuités, l'un 
situé dans l'axe polaire d et l'autre dans l'axe en quadrature q. Ces deux 
enroulements sont repérés par les indices kd et kq. 
La figure 5 représente une machine synchrone par les enroulements rotoriques et 
statoriques (cas d'une machine bipolaire). La position du rotor est caractérisée par 
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1' angle () entre 1' axe de 1' enroulement de la phase a et 1' axe polaire d, mesuré 
positivement dans le sens anti-horaire. L'angle ()varie selon: 
()=mt (2.1) 
où m est la vitesse du rotor. 
La machine synchrone peut être modélisée par des circuits électriques à paramètres 
localisés, constitués d'éléments linéaires que sont les inductances et les résistances. En 
utilisant les conventions décrites à la figure 5, les équations de tension aux bornes des 
enroulements peuvent être développées sous la forme matricielle suivante : 
[ r d -v= R i+--1 
dt 
où 
Va ia Âa 




v= i = ifd Âfd vfd 
0 ikd Âkd 
0 ikq Âkq 
et 
[R] =diag{Rs Rs Rs Rfd Rkd Rkq} 
en appelant : 
Rs = résistance d'une phase de l'induit. 
Rfd, Rkd, Rkq =résistance de l'inducteur, des amortisseurs d'axe d et d'axe q. 
Âj (j =a, b, c ,fd, kd, kq) = flux d'enroulement traversant l'enroulementj. 
(2.2) 






Représentation de la machine synchrone par les enroulements 
rotoriques et statoriques 
18 
Les flux sont liés aux courants par les relations suivantes, exprimées sous la forme 
matricielle : 
Âa Laa Lab Lac Lafd Lakd Lakq ia 
Âb Lba Lbb Lbc Lbfd Lbkd Lbkq ib 
Âc Le a Lcb Lee Lcfd Lckd Lckq ic 
Âfd = 
(2.3) 
Lfda Lfdb Lfdc Lfdfd Lfdkd Lfdkq ifd 
Âkd Lkda Lkdb Lkdc Lkdfd Lkdkd Lkdkq ikd 
Âkq Lkqa Lkqb Lkqc Lkqfd Lkqkd Lkqkq ikq 
où LiJ (i= a, b, c, fd, kd, kq,· j = a, b, c, fd, kd, kq) est une self-inductance si i=j ou une 
inductance mutuelle entre i etj autrement. 
Les équations de tension aux bornes des enroulements de la machine synchrone peuvent 
être représentées en forme de blocs matriciels, ce qui donne beaucoup d'avantages dans 
Reproduced with permission of the copyright owner.  Further reproduction prohibited without permission.
19 
l'analyse qui suit. On définit d'abord les vecteurs de courants, de tensions et de flux 
comme: 
(2.4) 
où les indices "s" et "r" représentent les grandeurs statoriques et rotoriques 
respectivement. 
Avec la nouvelle définition, les expressions suivantes peuvent être obtenues : 
(2.5) 
Les matrices d'inductances et de résistances s'expriment sous forme de blocs par la 
suite : 
[ R] = [[ Rs] 0 ] 
0 [Rr] (2.6) 
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[L~d Lakd L~l [ Lsr(B)] = Lbfd Lbkd Lbkq 
Lcfd Lckd Lckq 
[ Lfijd Lfdkd LI~] 
[ Lrr ] = Lkdfd Lkdkd Lkdkq 
Lkqfd Lkqkd Lkqkq 
Comme la résolution du système formé par les équations (2.7~8) peut fournir 
directement les grandeurs électriques de phase, ce système d'équations est appelé le 
modèle de la machine synchrone en grandeurs de phase (ou modèle abc) (Krause et al., 
2002; Subramaniam & Malik, 1971). 
2.2 Inductances du modèle de base de la machine synchrone 
Dans la machine électrique, les inductances mutuelles entre stator et rotor sont fonction 
de la position du rotor B à cause de la rotation du rotor. Pour la machine synchrone à 
pôles saillants, les inductances propres et mutuelles des enroulements statoriques sont 
aussi fonction de B. Cette variance est causée par la variance de la perméance du circuit 
magnétique en vertu de la saillance des pôles du rotor. La perméance du circuit 
magnétique est maximale selon l'axe d et minimale selon l'axe q. Les règles adoptées 
pour le dimensionnement des épanouissements polaires et la forme de 1' entrefer 
conduisent à une variation sinusoïdale approximative de la perméance entre deux 
extrêmes, ce qui peut s'exprimer comme (Kundur et al., 1994): 
P = P0 +P2 cos2B (2.9) 
La variation de la perméance en fonction de la position du rotor est illustrée à la figure 6. 




180° 270° 360° 
Figure 6 Variation de la perméance en fonction de la position du rotor selon le 
modèle de Park 
2.2.1 Inductances propres statoriques 
En l'absence de la saturation du circuit magnétique, les inductances d'une machine 
synchrone sont définies comme étant le rapport d'un flux sur un courant. Si un courant 
la parcourt la phase a, l'amplitude maximale de la f.m.m. créée par la phase a est égale à 
wsfa, où Ws est le nombre effectif de spires de la phase. La f.m.m. peut être projetée sur 
les axes d et q, tels qu'illustrés à la figure 7. 
Les amplitudes de la f.m.m. selon les axes d et q sont données par : 
Fad = W8 1a cosB 
Les flux créés par ces composantes sont égaux à : 
où 
tPad = Pd(wJa cosB) 
tPaq = -Pq(w8 1a sinB) 
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Axe q 
0 Axe d 
---------------------- Fa 
Figure 7 Décomposition de la f.m.m. de la phase a selon l'axe d et l'axe q 
Les flux totalisés couplés avec la phase a s'obtiennent en multipliant les flux précédents 
par KMWs: 
où 
Âad = KMPd(ws1a cosB)ws 
Âaq = -KMPq(wJa sinB)ws 
KM = facteur qui représente les paramètres géométriques de la machine. 
(2.14) 
(2.15) 
Le flux totalisé résultant couplé avec la phase a s'obtient en projetant Âad et Âaq sur l'axe 
de la phase a : 
Âa = Âad cos B + Âaq (-sin B) (2.16) 
= KM pd ( w; 1 a cos B) cos e + (-KM pq w; 1 a sin B)(- sin B) 
Ce qui peut être récrit comme : 
(2.17) 
Enfin l'inductance de magnétisation de la phase a est obtenue: 
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A. 2[(Pd+P) (Pd-P) ] L = ___g__ = K w q + q cos 20 
amI Ms 2 2 a 
(2.18) 
L'inductance propre d'une phase inclut l'inductance de fuite Lg qui représente le flux 
de fuite: 
(2.19) 
Du fait que les enroulements des phases b et c sont identiques à celui de la phase a et 
sont décalés dans 1' espace par 2 7713 et 4 7713 respectivement, les inductances propres des 




L'inductance propre statorique contient un terme constant plus une harmonique de rang 
2. 
2.2.2 Inductances mutuelles statoriques 
L'inductance mutuelle entre la phase a et la phase b est calculée à partir du flux créé par 
la phase a et couplé avec la phase b, qui s'obtient en projetant t/Jad et t/Jaq sur l'axe de la 
phase b: 
2;r . 2;r 
rha =t/Jad cos(0-3 )-t/Jaq sm(0-3 ) (2.22) 
= Pd(wJa cosO)cos(O- 2") + Pq(wJa sinO)sin(O- 2") 
3 3 
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On obtient l'inductance mutuelle: 
On démontre de la même façon que : 
2.2.3 Inductances propres et mutuelles rotoriques 
Le flux créé dans l'entrefer par l'enroulement d'inducteurfd est: 







où Wfd est le nombre effectif de spires de l'enroulement d'inducteur et iJd est le courant 
dans l'enroulement d'inducteur. Le flux totalisé couplé avec l'enroulement d'inducteur 
est: 
En incluant l'inductance de fuite, l'inductance propre de l'inducteur est: 
2 
Lfdfd = Lffd + KMwfdpd 
(2.28) 
(2.29) 
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Wkd, Wkq =nombre effectif de spires de l'amortisseur d'axe d et d'axe q. 
Le flux couplé avec l'enroulement d'inducteur fd dû à l'enroulement d'amortisseur 
d'axe d est: 
(2.32) 
L'inductance mutuelle entre eux est: 
(2.33) 
Étant donné que les enroulements d'axe d et d'axe q sont en quadrature, les inductances 
mutuelles sont nulles : 
(2.34) 
2.2.4 Inductances mutuelles entre stator et rotor 








Les inductances mutuelles entre le stator et les enroulements d'amortisseur sont 
obtenues de la même manière. 
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2.2.5 Matrices d'inductance 
On peut poser les égalités suivantes : 
(2.41) 
LFD = KuwfdwkdPd 
Avec les définitions ci -dessus, la matrice des inductances statorique [ Lss ( B)] peut 
s'exprimer de la façon suivante : 
Le+ Lg + Ls cos2B 
Lg tr Lg tr 
--+L cos2(0--) --+L cos2(B+-) 2 s 3 2 s 3 
[Lss(B)]= Lg tr 2tr 
L 
--+L cos2(B--) Le+ Lg + Ls cos2(B--) _J_+Ls cos2(B+tr) (2.42) 2 s 3 3 2 
Lg tr L 2tr 
--+L cos2(B+-) _J_+ Ls cos2(B+tr) Le+ Lg + Ls cos2(B+-) 2 s 3 2 3 
La matrice des inductances mutuelles entre le stator et le rotor [ Lsr ( B)] devient : 
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LFa cose Lna cosB LQa(-sinB) 
[Lsr(B)]= 2tr 2tr LQa(-sin(B- 2; )) (2.43) LFa cos(B--) Lna cos(B--) 
3 3 
2tr 2tr LQa (-sin( 0 + 2") LFa cos(B+-) Lna cos( 0 + -) 
3 3 3 
La matrice des inductances rotorique [ Lrr ( 0)] est: 
-[Lifd +LFF LFD L1~~LJ [Lrr]- LFD Lf!kd +Lnn (2.44) 0 0 
2.3 Transformation de Park 
Toutes les inductances liées aux enroulements statoriques sont fonction de la position e 
du rotor, donc les équations de flux contiennent des fonctions non linéaires de e. Pour 
supprimer la non-linéarité, R.H. Park a développé une transformation qui consiste à faire 
une projection des variables reliées au stator dans un référentiel qui tourne avec le rotor. 
De façon générale, la transformation de Park s'exprime sous la forme matricielle : 
cos(B) 2tr 2tr 
[~J~ 
cos(B--) cos(B+-) 
3 3 [~:l -sin(B) -sin(B- 2") -sin(B + 2") (2.45) 3 3 1 1 1 
2 2 2 
En appliquant la transformation de Park aux équations de flux, on peut écrire : 
cos(B) 2tr 2tr 
[~]~~ 
cos(B--) cos(B+-) 
3 3 [~] -sin(B) -sin(B- 2") -sin(B + 2") (2.46) 3 3 
1 1 1 
2 2 2 
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En introduisant les expressions des inductances dans les équations de flux, on obtient, 




Les équations de flux rotorique sont aussi simplifiées par la transformation de Park : 
Àfd =%LFaid +(Lc[d +LFF)ifd +LFDikd 
Àkd ='}_Lnaid +LFDifd +(Lckd +Lnn)ikd 2 





Les équations de flux dans le modèle dqO peuvent s'exprimer sous forme matricielle: 
où 






3 3 Lo +-L --L 0 
<: 2 g 2 s 
0 L0 
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En comparant les matrices [Lss]dqO et [Lsr]dqO avec les matrices [Lss(B)]et [Lsr(B)], on voit 
que les matrices[Lss]dqO et [Lsr]dqO ne sont plus fonction de B mais restent toujours 
fonction des autres variables contenues dans [Lss(B)]et [Lsr(B)]. Connaissant ces matrices 
et leur relation, les inductances du modèle dqO peuvent être converties aux inductances 
du modèle abc. 
Mais les paramètres réels des enroulements d'amortisseur du rotor sont difficiles à 
obtenir car on ne peut pas mesurer directement les courants et tensions à leurs bornes. 
De plus, on ne connaît pas les nombres effectifs de spires des enroulements 
d'amortisseur. Par conséquent, les variables du rotor sont généralement exprimées en 
grandeur relative par rapport au stator. La conversion des paramètres est également 
réalisée en grandeurs relatives. 
2.4 Grandeurs relatives du rotor 
Les inductances de magnétisation de l'axe d et de l'axe q sont définies respectivement 
comme (Krause et al., 2002) : 
(2.55) 
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(2.56) 






En tenant compte des expressions des inductances (2.41 ), on peut facilement trouver les 
relations suivantes : 
2 wfd 
LD =--L d ra 3 m Ws 
(2.59) 







Pour supprimer les nombres de spires des enroulements du rotor, on peut ramener toutes 
les grandeurs du rotor au stator, comme il est souvent fait dans le cas des 
transformateurs. Il est convenable de définir les variables substituées pour indiquer les 
grandeurs relatives du rotor par rapport au stator (Krause et al., 2002) : 
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où 
j = enroulement rotorique fd, kd, kq. 
1 w 
V·=-sv. 
1 W· 1 
1 
31 
1 ws À- =-Â-
1 W· 1 
1 
(2.66) 
L'apparition de " ' " à l'exposant sur les grandeurs au rotor représente les grandeurs 
relatives du rotor par rapport aux grandeurs du stator. 





[ L, +Lma 0 ll [ Lss ]dqo = ~ Le +Lmq 0 
[Lma Lmd L~,] [ i, lqo ~ ~ 0 
0 
1 
LRfd +Lmd Lmd 0 
[ Lrr lqo = 1 Lmd Lekd +Lmd 0 
1 
0 0 Lekq +Lmq 
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Dans la matrice [L 'rr]dqo, l'inductance de fuite d'enroulement est représentée par: 
(2.69) 
où j = enroulement rotorique fd, kd, kq. 
Avec les grandeurs relatives du rotor définies, on peut trouver que toutes les inductances 
de magnétisation d'un même axe sont égales. 
Pour l'axe d, on a : 
(2.70) 
Pour l'axe q, on a : 
(2.71) 
Les inductances propres des cinq enroulements du modèle dqo sont alors données par 
les équations suivantes : 
où 
Ld- inductance synchrone d'axe d. 
Lq- inductance synchrone d'axe q. 
Ld = Lg +Lmd 
Lq =Lg +Lmq 
Lfdfd = Ltfd +Lmd 
Lkdkd = L fkd + Lmd 
Lkqkq = L fkq + Lmq 
Lt - inductance de fuite de la phase statorique. 
L 'lJ - inductance de fuite d'enroulement du rotor j (j = fd, kd, kq) 
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On peut aussi introduire les variables substituées du rotor dans les expressions des flux 
du modèle abc, le résultat est : 
où 
Lg ;r 
--+L cos2(8--) 2 s 3 
Lg ;r 
--+L cos2(8+-) 2 s 3 
Lmd cose Lmd cose 
[ isr(e)J = 2;r 
2;r 
Lmd cos( e--) Lmd cos( e - -) 
3 3 
2;r 2;r 
Lmd cos( e + -) Lmd cos( e + -) 
3 3 
1 
Lefd +Lmd Lmd 
[ Lrr] = 
1 
Lmd Lekd +Lmd 
1 
Lg ;r 












0 0 Lekq +Lmd 
(2.77) 
(2.78) 
En considérant les relations entre les matrices [Lss]dqO , [L 'sr]dqO et [L 'rr]dqO avec les 
matrices [Lss(O)], [L 'sr(O)] et [L 'rr(O)], les paramètres du modèle dqO peuvent être 
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facilement convertis en ceux du modèle abc. Pour les inductances du stator du modèle 
abc, à partir des équations (2. 72-73), on a : 
Lmd = Ld -Le 
Lmq =Lq -Le 
En tenant compte des équations (2-55-56), on obtient : 
1 
Lg =3(Lmd +Lmq) 
où 
Lg - composante constante des inductances de la phase statorique. 
Ls - composante variante des inductances de la phase statorique. 
Pour les inductances mutuelles entre le stator et le rotor du modèle abc, on a : 
où 






iDa -inductance maximale mutuelle entre phase statorique et l'amortisseur d'axe d. 
LQa -inductance maximale mutuelle entre phase statorique et l'amortisseur d'axe q. 
Les paramètres du rotor du modèle abc sont ceux du modèle dqo, car la transformation 
de Park n'est pas appliquée au rotor. 
Les paramètres électriques de la machine fournis par le fabricant peuvent être exprimés 
sous forme de paramètres standards qui définissent des réactances et des constantes de 
temps de la machine. Les paramètres standards peuvent être traduits en résistances et 
inductances du modèle dqO par la méthode présentée dans l'annexe 1. 
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2.5 Modèle abc de la machine synchrone en grandeurs relatives du rotor 




où [Lss(B)], [L 'sr(B)] et [L 'rr(B)] sont définis dans l'équation (2.77~78), et 
[Rs]=diag{Rs Rs Rs} [ R~ ]=diag{Rja R~ R~} 
où 
Rs = résistance d'une phase de l'induit. 
R fd, R 'kd, R 'kq = résistance de l'inducteur, de l'amortisseur d'axe d, de l'amortisseur 
d'axe q. 
En introduisant les expressions des flux dans les équations de tension, on obtient : 
L'équation (2.86) peut maintenant être réarrangée sous la forme de représentation d'état 
comme suivante : 
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L'équation (2.87) décrit la partie électrique de la machine synchrone. Si on considère 
les variations transitoires de la vitesse du rotor, le comportement électromécanique sera 
complété par l'équation du mouvement qui s'écrit: 
(2.88) 
Dans cette équation, Tm est le couple mécanique appliqué à l'arbre de la machine, H est 
la constante d'inertie des masses tournantes et Te est le couple électromagnétique généré 
par la machine, qui peut être calculé par (Krause et al., 2002) : 
(2.89) 
Dans cette expression, p est le nombre de paires de pôles. 
Le comportement d'une machine synchrone en régime transitoire est entièrement 
déterminé par les équations électriques (2.87) et mécaniques (2.88~89). En choisissant 
une méthode appropriée d'intégration, ce système d'équations peut être résolu. Les 
courants ont explicitement été choisis comme variables d'état dans les équations 
électriques bien que ce choix ne soit pas unique. On pourrait choisir les flux couplés de 
chaque enroulement comme les variables d'état, mais ce choix n'ajoute pas 
d'information dans la simulation des défauts internes de la machine synchrone. 
Les paramètres électriques standards d'une machine synchrone fournis par le fabricant 
sont montrés au tableau I. En utilisant les équations présentées à l'annexe 1, les 
paramètres fondamentaux de la machine qui définissent des résistances et inductances 
sont obtenus. À l'aide des équations (2.79~83), ces paramètres fondamentaux peuvent 
être convertis en paramètres du modèle abc, qui sont montrés au tableau II. 
La réponse de la machine à une variance du couple mécanique est simulée par les 
modèles dqO et abc respectivement. La résolution numérique pour le modèle abc est 
nécessaire, à cause des coefficients variants des équations du modèle abc. Dans cette 
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thèse, nous avons choisi la méthode de Runge-Kutta à pas variable qui est fournie par le 
logiciel MA TLAB/SIMULINK. 
Tableau I 





Facteur de puissance 
Résistance du stator 
Réactance de fuite du stator 
Réactance synchrone d'axe d 
Réactance synchrone d'axe q 
Réactance transitoire d'axe d 
Réactance transitoire d'axe q 
Réactance subtransitoire d'axe d 
Réactance subtransitoire d'axe q 
Constante de temps transitoire d'axe d à circuit ouvert 
Constante de temps transitoire d'axe q à circuit ouvert 
Constante de temps subtransitoire d'axe d 
à circuit ouvert 
Constante de temps subtransitoire d'axe q 
à circuit ouvert 
Inertie 
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Tableau II 
Paramètres du modèle abc d'une machine synchrone 
Description Symbole Valeur 
Résistance du stator Rs 0.0048 pu 
Inductance de fuite du stator Lt 0.215 pu 
Inductance maximale entre phase statorique et Lmd=Ld-Lt 1.575 pu 
les enroulements d'axe d (L'Fa, L'Da) 
Inductance maximale entre phase statorique et Lmq=Lq-Lt 1.445 pu 
l'enroulement d'axe q (L 'Qa) 
Partie constante d'inductance statorique (Lg) (Lmd+ Lmq}/3 1.0067 pu 
Partie variante d'inductance statorique (Ls) (Lmd-Lmq)/3 0.0433 pu 
Résistance de l'inducteur R'kf 0.00058 pu 
Inductance de l'inducteur L 'lfd+Lmd 0.1537 pu 
Résistance de l'amortisseur d'axe d R'kd 0.0203 pu 
Inductance de l'amortisseur d'axe d L 'tkd+Lmd 0.1050pu 
Résistance de l'amortisseur d'axe q R'kq 0.0727 pu 
Inductance de 1' amortisseur d'axe q L 'tkq+Lmq 0.0626 pu 
Le couple d'entrée varie de la façon suivante: d'abord du couple nominal positif à zéro, 
puis à couple nominal négatif. La figure 8 montre les résultats de simulation des deux 
modèles. Le courant de la phase a du stator ia, la vitesse du rotor Wr, et le couple 
électromagnétique Te sont illustrés. 




0 0.5 1 1 .5 2 2.5 3 3.5 4 4.5 5 
~_a:~ 
0 0.5 1.5 2 2.5 3 3.5 4 4.5 5 
Temps (s) 
(a) En modèle abc 
t10~1~ 
0.98~--~----~----~--~----~----~----~--~----~--~ 
0 0.5 1 1 .5 2 2.5 3 3.5 4 4.5 5 
~_;[,~ 
0 0.5 1.5 2 2.5 3 3.5 4 4.5 5 
Temps (s) 
(b) En modèle dqo 
Figure 8 Réponse de machine à la variation du couple mécanique 
Les résultats de simulation par deux modèles sont identiques, donc la validité du modèle 
abc et l'exactitude des paramètres en grandeurs de phase sont assurés. Le temps de 
simulation en modèle abc est beaucoup plus élevé que celui du modèle dqo à cause des 
coefficients variables des matrices d'inductances dans le modèle abc. 
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2.6 Conclusion 
Basé sur la théorie classique de la machine synchrone, un modèle abc de la machine 
synchrone a été développé dans ce chapitre. Dans ce modèle, les équations de tension 
sont écrites directement en grandeurs de phase, donc les inductances de la machine sont 
des fonctions de la position du rotor. Les paramètres du modèle abc peuvent être obtenus 
à partir des paramètres standards de la machine dans le référentiel dqO. La validation du 
modèle abc par la simulation a été montrée. 
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CHAPITRE3 
MODÈLE SIMPLIFIÉ DES DÉFAUTS INTERNES DE LA 
MACHINE SYNCHRONE 
Ce chapitre décrit un modèle simplifié de défauts internes de la machine synchrone qui 
nécessite uniquement les paramètres électriques de la machine. Ce modèle est basé sur 
l'hypothèse simplificatrice que les enroulements de la machine sont à distribution 
sinusoïdale. Nous considérons le cas d'une machine bipolaire avec un bobinage par 
phase, mais l'analyse reste aussi valide pour une machine disposant plus de pôles. La 
technique de partitionnement de l'enroulement statorique, le modèle de la machine à 
enroulements partitionnés, et les équations dynamiques décrivant les divers types de 
défauts sont présentés dans ce chapitre. 
3.1 Partitionnement d'un enroulement à distribution sinusoïdale 
Pour représenter les défauts internes dans la machine synchrone, les enroulements 
statoriques peuvent être partitionnés en deux sous-enroulements, comme à la figure 9, 
Un enroulement à distribution sinusoïdale est divisé en un sous-enroulement majeur de 
WJ spires (du terminal tau point de défaut/) et un autre sous-enroulement mineur de w2 
spires (du point de défaut au neutre n). L'angle a représente l'emplacement angulaire 
du point de défaut. Les angles Yi et y2 représentent les axes magnétiques des deux 
sous-enroulements majeure et mineure respectivement. Le but du partitionnement est 
de déduire les expressions du nombre effectif de spires des sous-enroulements, w 1 et w2, 
et celles des axes magnétiques, Yi et y2 . Il y a plusieurs approches pour résoudre ce 
problème. La première solution est d'utiliser le nombre de spires actuel du sous-
enroulement comme le nombre effectif de spires. Mais la meilleure solution est de 
décomposer la f.m.m. originale du sous-enroulement en série de Fourier et de 
représenter le nombre effectif de spires du sous-enroulement par l'amplitude de 
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l'harmonique fondamentale de la f.m.m., tandis que l'axe magnétique du sous-








(a) Enroulement équivalent à distribution sinusoïdale; (b) Sous-
enroulements majeur w 1 et mineur w2 
En l'absence du défaut interne, la distribution des spires d'un enroulement équivalent à 
distribution sinusoïdale s'écrit : 
(3.1) 
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où Ws est le nombre effectif de spires de l'enroulement équivalent. cp est un angle 
mesuré de l'axe magnétique de la phase a. La f.m.m. créée dans l'entrefer par cet 
enroulement parcouru par un courant unitaire est égal à : 
F(cp) = w8 cos cp (3.2) 





(a) Distribution de spires de l'enroulement équivalent; (b) Distribution de 
la f.m.m. de l'enroulement équivalent 
Le sous-enroulement majeur est constitué des spires de 0 à a. Le nombre total w~ des 
spires du sous-enroulement majeur peut être calculé par: 
~ = ,b ~(rp)drp=ws ,bsin(rp)drp=ws[l-cos(a)] (3.3) 
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La distribution normalisée de la f.m.m. créée par le sous-enroulement majeur dans 
l'entrefer est montrée à la figure 11 et s'exprime comme (Reichmeider et al.,2000) : 
F;(cp)= 
Figure 11 







Distribution de la f.m.m. du sous-enroulement majeur 
En décomposant en série de Fourier, on obtient: 
où 
a 00 
F;(cp) = _o + LCn cos( nep+ rJ 
2 n=l 
Pour 1 'harmonique fondamentale, on a : 




Reproduced with permission of the copyright owner.  Further reproduction prohibited without permission.
45 
b 1 f2" ( ) • w . 2 1 = - 1 F; <p sm <p = - -' sm a ff ff 
(3.7) 
Le nombre effectif de spires w1 du sous-enroulement majeur est égal à l'amplitude de 
1 'harmonique fondamentale c 1 : 
w1 = ~af +b12 = ws ~a2 -2asin(a)cos(a)+sin2 (a) 
ff 
(3.8) 
L'axe magnétique y1 du sous-enroulement majeur est déterminé par la phase de 
l'harmonique fondamentale: 
_ t -1 ( b1 J _ t -1 ( sin 2 (a) ) Yt -- an -- -- an 
al a - _!_ sin(2a) 
2 
(3.9) 
Le sous-enroulement mineur se compose des spires de a à ;r . Le nombre effectif de 
spire w2 et l'axe magnétique y2 sont calculés de la même manière: 
_1( -sin2 (a) ) Y2 =-tan 1 
;r-a+ -sin(2a) 
2 
3.2 Inductance des sous-enroulements 
(3.10) 
(3.11) 
Lorsque les sous-enroulements d'une phase sont représentés par des enroulements 
équivalents à distribution sinusoïdale, les inductances relatives des sous-enroulements 
seront aisément calculées de la même manière que pour les enroulements normaux. 
Inductance propre du sous-enroulement majeur- En se référant la figure 12, le flux 
magnétique projeté sur l'axe d par le sous-enroulement majeur parcouru par un courant 
h est: 
(3.12) 
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où Pd est la perméance selon 1' axe d. De la même manière, le flux magnétique projeté 
sur l'axe q par le sous-enroulement majeur est: 
(3.13) 
où Pq est la perméance selon l'axe q. Le flux totalisé résultant couplé du sous-
enroulement majeur dû au courant parcourant ce sous-enroulement est calculé par : 
(3.14) 
où Àu est le flux de fuite. Après simplification, 1' équation (3 .14) devient : 
(3.15) 
Donc, l'inductance propre du sous-enroulement majeur est donnée par: 
Ln= ~i =Lu +KMwf (pd ;Pq J+KMw,2 (pd ;pq }os2(0-y1) (3.16) 




ki<e du sous-enroulement 
mineur 
ki<e de la 
phase normale 
ki<e du sous-enroulement 
majeur 
Axes magnétiques des sous-enroulements 
Inductance mutuelle entre sous-enroulement - Le flux totalisé couplé avec le sous-
enroulement mineur dû au courant !1 dans le sous-enroulement majeur est calculé par: 
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(3.17) 
En introduisant les équations (3.12~13) dans l'équation ci-dessus, on obtient, tous 
calculs fait : 
(3.18) 
L'inductance mutuelle entre deux sous-enroulements est obtenue: 
(3.19) 
Inductance mutuelle entre sous-enroulement et enroulement rotorique - En 
considérant l'axe magnétique de l'enroulement d'inducteur, le flux couplé avec 
l'enroulement d'inducteur dû au courant !1 dans le sous-enroulement majeur est donné 
par: 
Àfdl = KMwfdrf1d 





Les inductances mutuelles entre le sous-enroulement maJeur et les enroulements 
d'amortisseur peuvent être calculées de la même manière. 
Inductance de fuite- Les flux de fuite des sous-enroulements embrassent uniquement 
les sous-enroulements eux-mêmes. Si le flux de fuite de chaque conducteur est supposé 
identique, l'inductance de fuite du sous-enroulement majeur peut être calculée par: 
(3.23) 
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où w~ est le total des spires du sous-enroulement majeur. L'inductance de fuite du sous-
enroulement mineur est obtenue de la même manière. 
3.3 Modèle de la machine à enroulements partitionnés 
Les trois enroulements statoriques peuvent être partitionnés en deux sous-enroulements 
respectivement, donc la machine est considérée comme étant un système de neuf 
enroulements couplés magnétiquement. Ils sont définis au tableau III. La figure 13 
montre la représentation d'une machine synchrone par 9 enroulements. 
Tableau III 
Enroulements partitionnés de la machine synchrone 
Numéro d'enroulement Description 
1 Sous-enroulement majeur de la phase a 
2 Sous-enroulement mineur de la phase a 
3 Sous-enroulement majeur de la phase b 
4 Sous-enroulement mineur de la phase b 
5 Sous-enroulement majeur de la phase c 
6 Sous-enroulement mineur de la phase c 
7 Enroulement fd d'inducteur 
8 Enroulement kd d'amortisseur d'axe d 
9 Enroulement kq d'amortisseur d'axe q 








l \i4 v\ 
--=- -----------------~~--- -- v2- +-- v1- + R4- i - i 2 1 









kq Vg ~# 
Figure 13 Représentation de la machine synchrone par 9 enroulements 
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Les équations de tension aux bornes des enroulements s'écrivent: 
où 
Les matrices d'inductance et de résistance s'expriment comme: 
où 
[ R] = [[Ros] 0 ] 
[Rr] 
Lss(B)6x6 contient les termes d'inductance propre et mutuelle du stator 
Lsr(B)3x6 contient les termes d'inductance mutuelle entre le stator et le rotor, et 





Matrice [ Lss] - À partir des expressions présentées dans les équations (3 .16~ 19), les 
termes dans la matrice d'inductance statorique [ Lss] sont de la forme suivante : 
Lu(B) = Luo + Lu2 cos(2BiJ) i,j E {1,2,3,4,5,6} (3.27) 
où 
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et 
' Yk =Yk k=l,2 
r~ = rk +2tr 13 




Matrice [ Lsr] -À partir des expressions présentées dans l'équation (3.22), les termes 
de la matrice d'inductance mutuelle entre stator et rotor [ Lsr] sont de la forme 
suivante: 
où 
LiJ(B) = LiJ cosBiJ i E {1,2,3,4,5,6} et j = {7,8,9} 
j = 7,8 
}=9 
L'angle y; est défini de la même façon que celui de la matrice [ Lss] . 
(3.28) 
Matrice [ Lrr] - Du fait que les enroulements rotoriques ne sont pas partitionnés, la 
matrice d'inductance rotorique garde les mêmes valeurs que celle de la machine 
normale. 
Les expressions complètes des inductances de la machine à enroulements partitionnés 
sont montrées dans l'annexe 2. 
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En effet, les valeurs des perméances Pd, P q et KM ne sont pas disponibles. En 
introduisant les termes Lg, Ls, LFa, LQa, LDa présentés dans le chapitre 2, les expressions 
des inductances de la machine à enroulements partitionnés peuvent s'exprimer à l'aide 
de valeurs connues. Par exemple, les expressions des inductances Ln, L12 peuvent 
s'écrire comme : 
(3.29) 
(3.30) 
De plus, le nombre effectif de spires des enroulements d'amortisseur n'est pas 
disponible, les grandeurs du rotor sont donc généralement représentées en grandeurs 
relatives par rapport au stator. Les expressions complètes des inductances de la machine 
à enroulements partitionnés en grandeur relative sont montrées dans l'annexe 2. 
3.4 Représentations d'état de la machine à enroulements partitionnées sous 
les diverses conditions 
À partir des équations (3.24~25) et en considérant les grandeurs relatives du rotor, les 
équations de tension aux bornes des enroulements de la machine à enroulements 
partitionnés deviennent : 
(3.31) 
(3.32) 
La représentation d'état de la machine s'exprime par: 
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L'équation (3.33) décrit le comportement de la machine avec enroulements statoriques 
partitionnés. C'est un système d'ordre 9, dont les variables d'état sont les courants 
circulant dans les neufs enroulements. S'il n'y pas de défaut dans la machine (condition 
normale), comme montré à la figure 3.5, les courants parcourant les sous-enroulements 
de la même phase sont égaux (i1 = i2 , i3 = i4 , is = i6 ), trois variables d'état parmi 
neuf dépendent linéairement des trois autres variables. Par conséquent, le nombre 
d'équations du système doit être réduit de trois. Il est clair que la représentation d'état 
(3.33) doit être réduite pour tous les types de défauts sauf pour le défaut de trois phases 
où les courants des sous-enroulements sont indépendants. La réduction de la 
représentation d'état peut être réalisée en appliquant la relation entre les variables. 
Condition normale -En se référant à la figure 3.5, il existe les relations suivantes pour 
le modèle à enroulements partitionnés dans la condition normale : 
il = iz = ia i3 = i4 = ib is = i6 = ie 
di1 di2 dia di3 di4 dib dis di6 die (3.34) -=-=- -=-=- -=-=-
dt dt dt dt dt dt dt dt dt 
V1 +Vz =Van v3 +v4 = vbn Vs +v6 =ven 
En éliminant les courants dépendants à partir des relations (3.34), la représentation d'état 
(3.33) devient : 
[ 
[:][ L,~ OJ][ u(r [ uJ[ 4-< 0) ]] d [Ta:]=[-[ uN 11, ]-! [ L,(OJD~u]" -[ u] ![ 4-<0J ]~[~]+[v ~l (3. 3 S) 
()[u][ Lsr(B) J) [ 4r J dt 1r _ ~G[u][ Lsr(B) J) -[ ~ J lr Vr 
où 
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r
1 1 o o o ol [u]= 0 0 1 1 0 0 
0 0 0 0 1 1 
Les variables dans l'équation (3.35) sont indépendantes. Donc on peut résoudre cette 
équation par des méthodes numériques. 
Défaut d'une phase mise à la terre- On suppose que le défaut a lieu dans la phase a. 
Les courants i1 et i2 ne sont plus identiques à cause de la présence du courant mis à la 
terre au point de défaut Mais pour les phases b et c, il existe les relations suivantes : 
i3 = i4 = ib is = i6 = ie 
di3 di4 dib 
-=-=-
dt dt dt 
di5 di6 die 
-=-=-
dt dt dt 
(3.36) 




il Vt 1 0 0 0 0 0 
iz vz [ut]= 0 1 0 0 0 0 it2be = 
ib 
Vtzben = 
vbn 0 0 1 1 0 0 
ie ven 0 0 0 0 1 1 
Défaut de deux phases mises à la terre - On suppose qu'un défaut de mise à la terre a 
lieu dans les phases a et b. Dans ce cas, seuls les courants dans la phase c sont 
linéairement dépendants. Il existe les relations suivantes : 
(3.38) 
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En éliminant les courants dépendants à partir des relations (3.38), la représentation d'état 
(3.33) devient: 
l[u,][I,.(IIJ][u,]: [u,J[ i..<IIJ ]lot[~]= -r~Jq~J-~[L&Y(B)J)r~r -{u,J~[i..<IIJ]J~ H~ J 
Gr~J[ isrCB> J) [ 4] dt i, de JT di 3[~1[ 4-cB>] -[~] lr Vr 
(3.39) 
où 
il VI 1 0 0 0 0 0 
i2 v2 0 1 0 0 0 0 
il234c = i3 vl234cn = v3 [u2] = 0 0 1 0 0 0 
i4 v4 0 0 0 1 0 0 
ic Ven 0 0 0 0 1 1 
Défaut entre deux phases- On suppose qu'un défaut a lieu entre les phases a et b. Dans 
ce cas, il existe les relations suivantes : 
i2 -il = i3 - i4 is = i6 = ic 
En éliminant les courants dépendants à partir des relations (3.40), la représentation d'état 
(3.33) devient : 
[ 
[ ~ ][ l,.(ll)j["' ]: [ u,J[ ~(Il)]] d [~~] = -{ u,] Q R, J !1 4,( IIJ]l[~J' -{ u,]! [ i..< Il) J [~~]+[v.~J 
(3[ll)J[ 4r(8) J) [ ~ J dt lr ~G[ll)][ Lsr(B) J) -[ ~ J lr vr 
(3.41) 
où 
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ii VI 1 1 0 0 0 0 
i3 v3 
[u3] = 
0 1 1 0 0 0 
i134c = 
i4 
VI34cn = 0 1 0 -1 0 0 v4 
ic Ven 0 0 0 0 1 1 
Défaut de trois phases mises à la terre - Pour ce type de défaut, il n'y a pas de 
dépendance entre les courants des sous-enroulements. Donc, la représentation d'état de 












3.5 Résultats de simulation en modèle simplifié des défauts internes 
Les équations (3.35), (3.37), (3.39), (3.41) et (3.42) sont les représentations d'état qui 
décrivent le comportement d'une machine synchrone dans le cas normal, de défaut 
d'une phase mise à la terre, de deux phases mises à la terre, de défaut entre deux phases 
et de trois phases mises à la terre respectivement. En utilisant une méthode numérique 
appropriée, comme Runge-Kutta d'ordre 4, les courants dans les sous-enroulements de 
la machine synchrone peuvent être calculés. Comme dans le modèle abc, les coefficients 
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des équations différentielles sont fonction du temps car les inductances des modèles 
dépendent de la position du rotor. 
Les modèles de défaut internes sont établis pour étudier le comportement de la machine 
dans le cas de défaut. Donc, avant le défaut, l'équation (3.35) est d'abord résolue. 
Lorsqu'un défaut a lieu, une équation parmi (3.37), (3.39), (3.41) et (3.42) est choisie 
pour la résolution d'après le type de défaut. Les conditions initiales des équations de 
défaut sont les valeurs finales de l'équation (3.35). Ce processus est montré sur la figure 
14. 
t < tr 
Résoudre équ. (3-35) 
Figure 14 
t >= tr 
Résoudre équ. (3-37) ou 
(3-39) ou (3.41) ou (3.42) 
Conditions initiales 
Processus de simulation 
Le modèle de la machine peut être implanté dans un environnement 
MATLAB/SIMULINK. La position du défaut est spécifiée en pourcentage, mesurée du 
neutre au terminal de phase. Les résultats de simulation d'un défaut mis à la terre dans 
la phase a sont montrés à la figure 15. Les paramètres le la machine sont définis dans le 
tableau I dans la chapitre 2. 
La machine fonctionne comme un générateur avec un facteur de puissance de 0.866 
avant le défaut. Le temps de simulation est de 0.20 seconde, avec un défaut à 50% de la 
phase a. Les courants Ï], i2 des sous-enroulements de la phase a sont identiques avant le 
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défaut. Après le défaut, h i2 changent brusquement et deviennent très élevés. Les 
résultats montrent aussi des changements importants des courants ib, ic dans les phases b 
etc. Une composante de 120Hz apparaît lors du transitoire au niveau des enroulements 
rotoriques. Les résultats de simulation d'un défaut de deux phases (50%) mise à la terre 
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Courants simulés de la machine synchrone lors d'un défaut d'une phase 
mise à la terre par le modèle simplifié 
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Courants simulés de la machine synchrone lors d'un défaut de deux 
phases mises à la terre par le modèle simplifié 
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3.6 Conclusion 
Un modèle simplifié de défauts internes de la machine synchrone a été présenté dans ce 
chapitre. Basé sur l'hypothèse simplificatrice que les enroulements sont à distribution 
sinusoïdale, ce modèle ne nécessite que les paramètres électriques de la machine 
synchrone et il est facile à implanter dans des programmes de simulation. Plusieurs types 
de défauts internes dans l'enroulement statorique peuvent être étudiés. Par conséquent, 
ce modèle peut être utilisé dans la conception et le développement de la protection 
d'une machine synchrone. De plus, si on intègre ce modèle dans le programme de 
simulation de réseau, le comportement de celui-ci sous l'influence de la machine 
défectueuse peut aussi être étudié. 
Cependant, les résultats de simulation sont approximatifs car seule l'harmonique 
fondamentale de la f.m.m. du sous-enroulement dans le calcul des inductances est prise 
en compte, c'est-à-dire que l'on considère que les sous-enroulements de la machine 
synchrone sont aussi à distribution sinusoïdale. En fait, dans le cas de défaut, en plus de 
l'harmonique fondamentale, les sous-enroulements peuvent produire d'autres 
harmoniques d'espace. Donc, l'absence des harmoniques d'ordres supérieurs dans le 
calcul des inductances va produire des résultats imprécis. De plus, ce modèle simplifié 
ne tient pas compte de l'emplacement réel des conducteurs des bobines au stator, donc il 
ne peut pas s'appliquer aux machines synchrones ayant plusieurs parties parallèles par 
phase. 
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CHAPITRE4 
CALCUL DES INDUCTANCES DES ENROULEMENTS ARBITRAIRES DE LA 
MACHINE SYNCHRONE AVEC PARAMÈTRES GÉOMÉTRIQUES 
Le calcul des inductances des enroulements défectueux est la clé pour modéliser les 
défauts internes de la machine synchrone. Dans le chapitre 3, en prenant l'hypothèse 
simplificatrice que les enroulements sont à distribution sinusoïdale, nous avons présenté 
une technique de partitionnement des enroulements statoriques. Cette technique permet 
de calculer les inductances des enroulements défectueux à partir des paramètres 
électriques de la machine. Seule l'harmonique d'espace fondamentale des enroulements 
est prise en compte dans le calcul des inductances, c'est-à-dire que tous les sous-
enroulements de la machine sont considérés à distribution sinusoïdale. Mais ceci ne 
correspond pas au cas réel. 
Dans ce chapitre, une nouvelle méthode de détermination des inductances de la machine 
synchrone en utilisant les paramètres géométriques de la machine synchrone est 
proposée. Basée sur l'approche de la fonction de bobinage, cette méthode permet de 
calculer les inductances des enroulements arbitraires en tenant compte de toutes les 
harmoniques d'espace. Les harmoniques d'espace des enroulements, leurs effets sur les 
inductances de la machine synchrone, et la méthode de calcul des inductances y sont 
présentés. 
4.1 Harmonique d'espace d'enroulement en cas de défauts internes 
Les modèles classiques de la machine synchrone ne considèrent que la première 
harmonique de la f.m.m. créée par chaque enroulement. Ceci implique que 
1' enroulement de la machine peut être représenté par un enroulement équivalent à 
distribution sinusoïdale. Cette hypothèse est valide dans le cas normal où les 
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enroulements sont répartis symétriquement dans les encoches. Mais un défaut interne 
change la connexion de l'enroulement, donc déforme la distribution de l'enroulement. 
De cette déformation, naissent des harmoniques d'espace dans 1' entrefer. Comme un 
défaut interne pourrait avoir lieu à une position quelconque de l'enroulement, l'analyse 
des harmoniques d'espace de l'enroulement défectueux doit être faite sur les bobines 
élémentaires. 
4.1.1 Harmoniques d'espace d'enroulement dans la machine bipolaire 
Soit une machine bipolaire à entrefer constant. Supposons qu'on a une bobine 
élémentaire de w spires à pas diamétral parcourue par un courant constant 1. Les lignes 
de champ d'une bobine statorique bipolaire et la répartition de la f.m.m.(F) au niveau de 
l'entrefer sont présentées à la figure 17 (Chatelain, 1983). L'onde de la f.m.m. est de 








Figure 17 (a) Ligne de champ d'une bobine à pas diamétral; (b) F.m.m. créée par 
cette bobine 
L'onde rectangulaire de la f.m.m. peut être représentée par une série de Fourier comme: 
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2w/ 00 sin(2n + 1) Jr F(cp)=-:L 2 cos(2n+1)cp 
Jr n=O 2n+1 
(4.1) 
Cette série comprend, outre le fondamental, des harmoniques impaires. Les premières 
harmoniques d'espace de la f.m.m. sont représentées à la figure 18. Du fait que ce type 
de bobine élémentaire crée les harmoniques d'espace impaires, on en déduit qu'un 




Décomposition en série de Fourier de la f.m.m. d'une bobine 
pas diamétral 
à 
Si la bobine est à pas raccourci ( r < n), les valeurs maximale F+ et minimale F- de la 
f.m.m. créée par cette bobine peuvent être déterminées grâce aux deux relations 
suivantes: 
1) Théorème d'Ampère: F+ -F- = wl 
F+ F-
2) Loi de Gauss: __EQ._r+__EQ._(27r-r)=O 
g g 
où g est la longueur de l'entrefer de la machine, supposée constante. 
On obtient ainsi : 
(4.2) 
(4.3) 
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La distribution de la f.m.m. F(rp) peut être écrite sous la forme suivante: 
F(cp)=( _2~-~-r wl 
--wl 
2:r 





La répartition de la f.m.m. de la bobine à pas raccourci est présentée à la figure 19. En 
décomposant en série de Fourier, on obtient une série qui contient les harmoniques 
paires et impaires comme : 
2wl 00 k F(rp) =-L ___!:_cosnrp (4.7) 
7r n=l n 









Figure 19 Répartition de la f.m.m. d'une bobine à pas raccourci 
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Lors de la conception de la machine, en fait, un enroulement à pas raccourci, conduit à 
au moins deux bobines, comportant donc chacune w/2 spires, décalées de l'angle ;ret 
parcourues par un courant en sens inverse (Lesenne, Notelet, & Séguier, 1981 ). Ce 
procédé permet d'éliminer les harmoniques paires. Donc, pour les enroulements 
normaux, il existe uniquement les harmoniques impaires. Mais comme un défaut interne 
pourrait se produire au milieu de la connexion des deux bobines, on en déduit qu'un 
défaut interne dans les enroulements à pas raccourci pourrait générer les harmoniques 
paires et impaires. 
4.1.2 Harmoniques d'espace d'enroulement dans la machine multipolaire 
Considérons d'abord le cas normal. Pour une machine à enroulement multipolaire 
réparti, la distribution d'une paire de pôles est répétée p fois sur la surface intérieure du 
stator. La distribution spatiale de la f.m.m. créée par un enroulement à 4 pôles parcouru 






(a) Lignes de champ d'un enroulement réparti à 4 pôles; (b) F.m.m. créée 
par cet enroulement 
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Un point d'abscisse curviligne cp, dans une distribution spatiale de la f.m.m. à 2p pôles, 
est un angle géométrique dit 'mécanique', qui correspond à un angle électrique (/Je : 
CfJe =pep (4.8) 
De la même manière, le pas mécanique d'une bobine, dans une machine à 2p pôles, 
correspond à un pas électrique re : 
(4.9) 
Considérons l'onde de la f.m.m. représentée à la figure 20. Si le pas mécanique de la 
bobine élémentaire r est égal à rr/2 (pas diamétral dans le référentiel électrique), en 
décomposant cette onde, on obtient : 
avec 
F(cp)= 8wl Ike,2nti cœ2(2n+1)p 
7r n=O 2n+1 
k _ sinm(2n+l)fi/2 
e,
2
n+l - m sin(2n + 1)P 12 
( 4.1 0) 
où ke,2n+I est le facteur d'étalement de l'harmonique d'ordre 2n+l, qui est le 
coefficient de réduction par rapport à ce que l'on obtient dans le cas d'une bobine 
élémentaire, déterminé par le pas p d'encoche et le nombre m de bobine élémentaire. 
Pour une machine à 2p pôles, il est usuel d'appeler l'onde correspondant à la fréquence 
de base de la machine, soit n = p, l'harmonique fondamentale. Les ondes d'ordre n > p 
sont dites harmoniques et d'ordre n < p sous-harmoniques (Chatelain, 1983). Donc, 
l'harmonique fondamentale de la machine à 4 pôles est l'harmonique d'ordre 2 dans le 
référentiel de l'angle mécanique. Si on remplace l'angle <p par l'angle électrique (/Je pour 
l'équation ( 4.1 0), on obtient : 
F(cpe) = 8wl I ke,2n+I cos(2n+ 1)cpe 
1r n;=0 2n + 1 
(4.11) 
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Cette série ne contient que les harmoniques impaires, comme celles de l'enroulement 
bipolaire à pas diamétral. Du fait de l'absence de sous-harmoniques pour l'enroulement 
multipolaire normal, la décomposition de la f.m.m. peut s'effectuer sur la période 
électrique de la distribution de la f.m.m., c'est-à-dire sur une paire de pôles. Dans 
l'analyse de la machine électrique, en considérant la répétition de la distribution de 
l'enroulement normal sur une paire de pôles, l'angle électrique est souvent utilisé pour 
simplifier l'analyse (Chatelain, 1983). 
Considérons maintenant une bobine élémentaire de l'enroulement multipolaire de la 
machine à 4 pôles. D'après le théorème d'Ampère et la loi de Gauss, les valeurs 
maximale F + et minimale F- de la f.m.m. créée par cette bobine sont : 
F+ =~wl 
4 




Si on choisit une référence statorique centrée au milieu de la bobine, la f.m.m. créée par 
cette bobine peut s'exprimer comme: 
l 3 -wl F(rp) = 41 --wl 4 (4.14) ;r/4<rp<7;r/4 
La répartition de la f.m.m. de la bobine dans l'entrefer est présentée à la figure 21. En 
décomposant en série de Fourier, on obtient: 
2wl 00 k F(rp) = --L ___r_cosnrp (4.15) 
7r n=l n 
' k · n;r 1 .c: d · ou r = s1n- est e 1acteur e raccourcissement. 
4 








Répartition de la f.m.m. d'une bobine à pas diamétral de la machine 
à 4 pôles 
En forme développée, la distribution de la f.m.m. devient : 
68 
2wl J2 1 1 . nrc 1 . (n+1)Jr F(rp)=-(-cosrp+-cos2rp+··+-sm-cosnrp+-sm cos(n+1)rp··1 ( 4.16) 
1r 2 2 n 4 n+1 4 
On peut voir qu'elle contient toutes les harmoniques, paires et impaires dans le 
référentiel de l'angle mécanique. En remplaçant l'angle mécanique rp par l'angle 
électrique fPe, on obtient : 
2wl J2 1 1 1 . nrc n 1 . (n+1)Jr n+1 Fi(rn) =-(-cos-rn +-cosrn +·+-sm-cos-rn +-sm cos-rn · · ;\ (4.17) 
re 1r 2 2 re 2 re n 4 2 re n+1 4 2 re J 
Les composantes de la f.m.m. peuvent être groupées en trois types : 
. J2wi 1 1) Une sous-harmomque --cos-rpe (n=l); 
1r 2 
2) Une harmonique fondamentale wl cosrpe (n=2); 
1r 
3) D h . , . 2wl . nr n ( 2) es armomques supeneures --sm-cos-rpe n> . 
1r 4 2 
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En général, la f.m.m. créée par une bobine arbitraire de w spires de la machine à 2p 
pôles, dans le référentiel de l'angle mécanique, peut s'exprimer comme: 
r;r ~ 2wl c r 1 . 2r "'"-'-- 1 . nr 1 . (n+1)r ':\ 
1. \cp,=-\sm-cœcp+-sm-cœ~.-· · +-sm-cœ~sm--cœnp- · 'J 
1r 2 2 2 n 2 n+1 2 
où Test le pas mécanique de la bobine. 
( 4.18) 
En remplaçant 1' angle mécanique cp par 1' angle électrique <J>e, la f.m.m. peut s'exprimer : 
2wl . r 1 1 . 2r 2 1 . pr 1 . (p+ l)r p+ 1 F(cpe) =-(srn-cœ-cpe +-sm-cœ- cpe + · +-sm-cœcpe +-sm--cos-cp .. ~ ( 4.19) 
7r 2 p 2 2 p p 2 p+ 1 2 p 
Les composantes de la f.m.m. peuvent être groupées en trois types : 
1) (p-1) sous-harmoniques 2w/ sin nT cos!!...cpe (n =1, ... p-1); 
trn 2 p 
2wl . pT 2) Une harmonique fondamentale --sm-coscpe (n = p); 
trp 2 
3) D h . , . 2wl . nT n ( 1 ) es armomques supeneures --sm-cos- rp e n = p+ , .. . . 
trn 2 p 
Cela montre que le nombre de sous-harmoniques de l'enroulement dans le cas de défauts 
internes dépend du nombre de pôles de la machine. Le nombre de sous-harmoniques va 
augmenter si le nombre de pôles de la machine augmente. Il faut noter aussi que les 
sous-harmoniques de la f.m.m. ne peuvent pas être obtenues par la décomposition en 
série de Fourier dans le référentiel de l'angle électrique. Par conséquent, il est plus 
convenable d'étudier le défaut interne dans le référentiel de l'angle mécanique. La 
notion d'angle électrique n'offre aucun avantage dans l'analyse des défauts internes. 
Dans les sections suivantes, le mot 'angle' est considéré toujours comme l'angle 
mécanique sauf si 1' on déclare explicitement que c'est un angle électrique. 
L'analyse ci-dessus montre que dans la machine synchrone, en cas de défauts internes, 
les harmoniques d'espace, même les sous-harmoniques, vont être créées dans l'entrefer. 
Les enroulements défectueux ne peuvent pas être simplifiés comme étant des 
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enroulements à distribution sinusoïdale. Si on veut établir un modèle précis à simuler des 
défauts internes de la machine synchrone, les harmoniques d'espace (incluant les sous-
harmoniques) doivent être considérées dans le calcul des inductances. 
4.2 Effet des harmoniques d'espace sur les inductances de la machine 
synchrone 
Malheureusement, il est impossible de déduire une expression analytique de l'inductance 
d'un enroulement à distribution arbitraire permettant d'étudier l'effet des harmoniques 
d'espace. Dans cette section, on va considérer un cas simple, soit une machine 
synchrone bipolaire munie d'enroulements triphasés et équilibrés. Cette analyse nous 
permet d'étudier l'effet des harmoniques d'espace de l'enroulement statorique sur les 
inductances de la machine (Lesenne et al, 1981 ). Bien que ce soit un cas spécial, on 
pourra en tirer des conclusions importantes. 
4.2.1 Expressions des inductances de la machine synchrone bipolaire 
Pour une bobine élémentaire à pas diamétral de Wa spires parcourues par un courant 1, la 
forme d'onde de la f.m.m. peut être écrite sous forme d'une série de Fourier comme: 
F( ) _ 2wal ~ sin(2n+ 1);r /2 (2 1) cp - -- L..., cos n + cp 
lr n=O 2n + 1 
(4.20) 
L'équation (4.20) décrit le cas d'une bobine à pas diamétral. Pratiquement, dans la 
majorité des machines industrielles, les enroulements sont réalisés à l'aide de m bobines 
élémentaires de même ouverture, mais décalées deux à deux d'un angle f3. Chacune 
d'elles compte wclm spires. La f.m.m. totale en un point de l'entrefer s'obtient en 
effectuant la somme algébrique de toutes les f.m.m. élémentaires. Ceci nous donne, 
après simplification : 
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F( ) 2w0 l ~ sin(2n + 1)7r /2 sin(2n + 1)mp 12 (2 1) cp = -- L... cos n + cp 
7l" n=l 2n + 1 m sin(2n + 1)p 12 (4.21) 
Elle peut être réécrite comme : 
F( ) 2w0 l ~ k sin(2n + 1)7r 12 (2 1) cp = -- L... e cos n + cp 
7l" n=l 2n + 1 
(4.22) 
où k = sin nw p 1 2 est le facteur d'étalement. 
e wsinnfi/2 
D'autres formulations peuvent être développées pour le cas d'une bobine élémentaire à 
pas raccourci ou encore un enroulement réparti constitué par plusieurs bobines 
élémentaires à pas raccourci. Toutefois, si on considère le cas général, on trouve que la 
f.m.m. s'écrit sous la forme suivante: 
2w 1 00 (-1t F(cp) =_a_ L --kzn+l cos(2n+ 1)cp 
7l" n=12n + 1 
(4.23) 
où k2n+J est la facteur de bobinage pour l'harmonique d'espace de rang 2n+ 1 et sera le 
produit de trois facteurs : le facteur d'étalement, le facteur de raccourcissement et le 
facteur d'inclinaison. 
Pour calculer les inductances de la machine, on doit d'abord calculer la distribution de 
l'induction créée dans l'entrefer, qui s'écrit: 
B(cp)=F(cp)·P (4.24) 
où P est la perméance de 1' entrefer , définie comme la perméabilité sur la longueur 
d'entrefer. La perméance dépend de l'épaisseur de l'entrefer et du matériel de la 
machine. Si on considère que la perméabilité du fer est infinie et si on néglige la 
saturation, la perméance de l'entrefer est calculée par: 
(4.25) 
où po est la perméabilité du vide, et g(cp) est la variation de l'épaisseur de l'entrefer. Si 
on choisit une référence centrée sur l'axe d'un pôle saillant, l'expression de l'inverse 
d'entrefer g-1(cp) peut se développer en série de Fourier: 
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Supposons que l'axe de l'enroulement a est décalé de Oa par rapport à celui du pôle 
saillant. La f.m.m. de l'enroulement en un point de l'entrefer décalé de rp par rapport à 
l'axe des pôles, donc de rp -Oa par rapport à son propre axe peut s'écrire : 
2w 1 oo ( -1)2n+l 
Fa(rp) =_a_ L k~n+I cos(2n+ l)(rp-Oa) 
1r n=O 2n+l 
(4.27) 
ou k~n+I est le facteur de bobinage de l'enroulement a pour l'harmonique de rang 2n+ 1. 
Par substitution de cette dernière relation et de l'expression de l'inverse d'entrefer dans 
l'équation (4.20), on aura l'expression de la distribution de l'induction B(rp) : 
B(rp) = Fa(rp). llo. g-I(rp) 
w1 00 00 ( l)nka 0 
= llo a L L - Zn+l Zh { cos[(2h + 2n + l)rp- (2n + l)()a 
7r n=O h=O 2n + 1 
(4.28) 
+ cos[(2h- 2n -l)rp + (2n + 1)() a]} 
Si la machine possède un autre enroulement b de wb spires dont l'axe fait un angle ()b 
avec celui du pôle saillant et si on considère un élément infiniment petit dS de l'entrefer 
à la surface du stator défini comme : 
dS =lrdrp (4.29) 
où r est le rayon moyen de 1' entrefer et l est la longueur du stator, le flux élémentaire 
dû à 1' enroulement a traversant cette surface est : 
rlw 1 00 00 ( l)n ka 8 dA.= BdS =llo a L L - Zn+l Zh {cos[(2h+n+l)rp-(2n+l)()a] 
7r n=Oh=O 2n + 1 (4.30) 
+cos [ (2h- 2n -l)rp + (2n + l)()a]} drp 
Si l'enroulement b est une bobine concentrée à pas diamétral, le flux total créé par 
1' enroulement a à travers l'enroulement b est donné par : 
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+ 1:~::: cos[(2h-2n-1)<p +(2n+ 1)Ba]dtp} ( 4.31) 
Si l'enroulement b est réparti, le facteur de bobinage est utilisé pour corriger le flux 
total. Donc, il vient : 
~ ( )= Jlorlwawbl ~ ~ (-1tkÏn+l82h {kb (Jb-;r/2 [(2h 1) -(2 1)8 ]d //,ab lp L..., L..., 2h+2n+l ~,-;r/ 2 cos +n+ lp n+ a lp re n=Oh=O 2n+1 b 
b (Jb +7r 1 2 [ ] } + k2h-2n-l Je
6 
-;r 12 cos (2h- 2n -1)<p- (2n + 1)Ba dtp (4.32) 
où 
k~h+2n+l, k~h-2n-l = facteur de bobinage de l'enroulement b pour l'harmonique de 
rang 2h+2n+l, 2h-2n-1 respectivement. 
Après intégration, regroupement et simplification, l'expression du flux total créé par 
l'enroulement a à travers l'enroulement b et de l'inductance mutuelle Lab sont: 
L _Âab 'ab--
1 
wlwaWf; ï: Ï:blhc-t)h ~1 !dJ.m_2ntl cos[(2h+2n+l~-c2n+l~] 
21c ~h=O 2n+ 12h+ 2n+ 1 a 
(4.33) 
Cette dernière relation est très générale. Elle sera employée à étudier l'effet des 
harmoniques d'espace sur les inductances. Puisqu'on s'intéresse aux défauts internes 
dans les enroulements statoriques, l'effet des harmoniques d'espace des enroulements 
statoriques est montré. Donc on ne donne que les expressions des inductances relatives 
aux enroulements statoriques. Quand on ne considère que les enroulements triphasés et 
équilibrés de la machine bipolaire, on a les relations simplificatrices suivantes : 
où l'exposants désigne le stator et l'indice n désigne l'harmonique d'ordre n. 
(4.34) 
(4.35) 
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Inductances propres des enroulements statoriques - Pour trouver l'expression de 
l'inductance de magnétisation Lam de la phase a, il suffit de substituer les relations 
suivantes: 
(4.36) 
dans la relation générale ( 4.33). On a : 
00 
Lam = L Lzh cos2hB (4.37) 
n=-oo 
avec 
l 2 oo ks ks L _ Jlor ws 8 ( 1)h L 2n+l 2h+2n+l 
Zh - 2;r Zh - n=-00 2n + 1 2h + 2n + 1 
(4.38) 
Les inductances propres des phases b, c peuvent être trouvées de manière similaire. 
Inductances mutuelles entre enroulements statoriques -Si dans la relation ( 4.33) on 
fait: 
ka -lrs . 
2h+n+l- "'2h+n+l• ka ks . 2n+l = 2n+l' ()b =-0+2;r/3 (4.39) 
Il vient l'inductance mutuelle Lab entre les phases a et b comme : 
Lab=f.iorl~ f kin+! f8zh(-1)h kih+Zn+l cos[2hB+(2n+1)2"] 
2;r n=--oo 2n + 1 h=O 2h + 2n + 1 3 
(4.40) 
Après regroupement et simplification, il vient : 
00 4;r 




t 2 oo e e 21r M -!-lor ws 8 ( 1)h L 2n+l 2h+2n+l cos(2n + 1 + h)-
Zh - 2;r Zh - n=-oo 2n + 1 2h + 2n + 1 3 
(4.42) 
Les autres inductances mutuelles entre les phases statoriques peuvent être obtenues de 
manière similaire. 
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Inductances mutuelles entre enroulements statoriques et rotoriques - Si dans la 
relation ( 4.33) on fait : 
Wa =Ws, wb =WF, kzh+n+l =kîh+n+l; k~n+l =kfn+l; Ba =-B, eb =0 (4.43) 
il vient l'inductance mutuelle Lfda entre la phase a et l'enroulement inducteurfd comme: 
Lfda = f.lorlwswF I Ozh(-l)h I kîn+l ~+2n+l cos(2n+ l)B 
2Jr h=O n=--oo 2n + 1 2h + 2n + 1 
Après regroupement et simplification, il vient : 
avec 
00 




l oo oo ks kF kF M _ J1or Ws WF " 0 (-1)h" 2n+l ( 2h+2n+l + 2n+l-2h ) (4 46) FS,(Zn+l)- 21r {:0 Zh ,t0 2n+l 2h+2n+l 2n+l-2h . 
On constate que les expressions des inductances sont très complexes même dans ce cas 
le plus simple. Comme nous l'avons mentionné dans la section 4.1, dans le cas d'un 
défaut interne, la f.m.m. de l'enroulement défectueux contient toutes les harmoniques 
d'espace, y compris les sous-harmoniques. Il est très difficile de déduire l'expression 
analytique de l'inductance pour un enroulement arbitraire de cette façon. Donc, une 
autre méthode de calcul des inductances de la machine doit être trouvée. 
4.2.2 Harmoniques des inductances de la machine synchrone bipolaire 
Les expressions des inductances permettent d'examiner la relation entre les valeurs des 
harmoniques des inductances et celle des harmoniques d'espace. 
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Inductance propre de l'enroulement statorique a - Pour l'inductance propre de 
1' enroulement a, on a : 
avec 
00 
Lam = L lzh cos2hB 
h={) 
l 2 oo ks ks L _ f.ior Ws 5 ( 1)h L 2n+l 2h+2n+l 2h - 2;r 2h - n=-oo 2n + 1 2h + 2n + 1 
(4.47) 
On trouve que l'harmonique de l'inductance est proportionnelle à l'harmonique de 
même ordre de l'inverse d'entrefer. Si on a fait h=O, la composante directe Lo est: 
Lo=M1~ oo I ckîn+1 )2 =M1~ bOICkîn-t1 i=M1~ oo(ckii+Ck3)2 +C~i+·J(4.48) 
27r n=-oo 2n+ 1 7r n={) 2n+ 1 7r 3 5 
L'harmonique fondamentale L2 s'obtient en faisant h=1 : 
rz = flürz~ 02 ( I kîn+l k2n+3 J= flürl~ 02(I kîn+l k2n+3 _ cki)2J 
7r n=-oo2n+12n+3 7r n={)2n+12n+3 2 
= ~-~or!~ 02 (- (ki)2 +k{ k3 + k3 ~ + k~ lC, + .. ·J 
7r 2 3 3 5 5 7 
(4.49) 
De même, à h=2 correspondant L4 tel que 
r
4 
= flürl~ 04 I kZn+l kZn+5 = flürl~ 04 I kZn+I k2n+5 2;r n=-«>2n+12n+5 ;r n=-12n+12n+5 
= flürl~ 04 (-ki k3 +ki ~ + k3 k7 + .. ·J 
7r 3 5 3 7 
(4.50) 
à h = 3 correspondant L6 tel que 
4=f1ürl~ 06 f kZn+l k2n+7 =flürl~ 06 f [k2n+l k2n+7 _ _!_(k~J2] 2;r n=-oo2n+12n+7 ;r n=-2 2n+12n+7 2 3 
= flürl~ o6[-_!_(k3J2 -k{ ~ + k3 k9 + .. ·J 
7r 2 3 5 3 9 
( 4.51) 
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L'examen des harmoniques de l'inductance montre que les valeurs de la composante 
directe Lo et de harmonique fondamentale L2 ne dépendent pas uniquement de la 
composante fondamentale k/ de l'harmonique d'espace de la f.m.m., mais aussi des 
autres harmoniques d'espace (k/, k/, ... ,).Si les valeurs des harmoniques d'espace d'un 
enroulement sont grandes, elles doivent être prises en compte dans le calcul des 
inductances. 
Inductance mutuelle entre les enroulements statoriques a et b - Pour l'inductance 
mutuelle entre les phases a et b, on a : 
00 h 4~ 




Il rlw2 00 e e 2~ M - rO s 8 ( l)h L 2n+1 2h+2n+1 cos(2n+l+h)-
2h - 2~ 2h - n=-oo 2n + 1 2h + 2n + 1 3 
Si on développe l'équation ci-dessus, la composante directe Mo et les premières 
harmoniques M2, M4 sont obtenues : 
f.lorlw; ( 8 2 2~ (k) J2 6~ (/4 J2 10~ J M0 = ~ 80 (k1 ) cos3 + J cos3 + 5 cos3+ .. · (4.53) 
(4.54) 
(4.55) 
On peut faire la même remarque pour l'inductance mutuelle statorique que l'inductance 
propre sur l'effet des harmoniques d'espace. 
Inductance mutuelle entre le stator et le rotor- L'inductance mutuelle entre la phase 
a et 1 'enroulement inducteur fd sont des sommes de termes sinusoïdaux en B, 3 B, 5 B ... , 
ou, d'une façon plus générale, en (2n+ l)B : 
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00 
Lfda = L:MFS,(Zn+l)cos(2n+1)0 
n={) 
f.lorlwawF z F 1 kj 7 F 1 k[ k[ MFSI = k1 [ookl --Oz(--KI )+-04(---)-···] 
' 7r 2 3 2 5 3 
f.JorlWaWF kJ k[ 1 k[ F 1 kf 7 F MFS3 = [oo---oz(--kl )+-04(--KI )-.. ·] 
' 7r 3 3 2 5 2 7 
f.lor/Wa WF k5 kt 1 kf k[ 1 kt F MFSs = [oo---oz(-+-)+-o4(-+kt )-.. ·] 






Dans l'amplitude de chacun de ces termes, toutes les harmoniques de l'inverse d'entrefer 
interviennent. La présence des harmoniques d'espace de l'enroulement statorique cause 
les harmoniques de l'inductance mutuelle entre le stator et rotor, même dans le cas de la 
limitation à deux des termes o0 et Oz pris dans la série de l'inverse d'entrefer et de la 
supposition de la distribution sinusoïdale l'enroulement inducteur( kfn+I = 0, n > 1 ). 
À partir de l'analyse de l'effet des harmoniques d'espace sur les inductances de la 
machine bipolaire, on peut déduire les conclusions suivantes : 
1) Les valeurs de la composante directe La et de l'harmonique fondamentale L2 de 
l'inductance ne dépendent pas uniquement de la composante fondamentale k/ des 
harmoniques d'espace, mais aussi des autres harmoniques. Donc, les harmoniques 
d'espace des enroulements à distribution non sinusoïdale ne peuvent pas être 
négligées dans le calcul des inductances de la machine; 
2) Une harmonique de l'inductance statorique (propre et mutuelle) est proportionnelle à 
l'harmonique de même rang de l'inverse d'entrefer, c'est-à-dire que si on ne tient 
compte que les termes o0 et Oz de l'inverse de l'entrefer, seules les composantes 
directes L0, Mo et les harmoniques fondamentales L2, M2 apparaissent dans les 
expressions des inductances statoriques; 
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3) Les expressions des inductances des enroulements à distribution non sinusoïdale sont 
très complexes, même pour le cas le plus simple. Il est impossible et non nécessaire 
de déduire les expressions analytiques des inductances pour les enroulements 
arbitraires, surtout en cas de défauts internes dans la machine multipolaire, où les 
sous-harmoniques apparaissent. 
4.3 Calcul des inductances des enroulements à distribution arbitraire 
Le calcul des inductances des enroulements est la clé pour modéliser la machine. Dans le 
cas de défauts internes, les enroulements défectueux pourraient produire toutes les 
harmoniques, même les sous-harmoniques. L'analyse de la section 4.2 montre que les 
harmoniques d'espace influencent la valeur de l'inductance et ne peuvent pas être 
négligés. Dans cette section, basée sur l'approche de la fonction de bobinage, une 
nouvelle méthode de détermination de l'inductance d'un enroulement arbitraire est 
présentée. Deux définitions importantes permettant de caractériser l'enroulement de la 
machine sont d'abord présentées. Une nouvelle équation de détermination des 
inductances est ensuite proposée. 
4.3.1 Fonction de bobinage d'un enroulement 
La fonction de bobinage d'un enroulement est définie comme la f.m.m. créée dans 
1' entrefer quand un courant unitaire circule dans cet enroulement. Elle s'exprime 
comme: 
N( B) = F(rp,B) 
rp, 1 (4.60) 
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où N(cp, (}) est la fonction de bobinage de l'enroulement, F(cp, (}) est la f.m.m. créée par 
1 'enroulement, 1 est le courant circulant dans 1' enroulement, (/J est la position angulaire 
le long du stator par rapport à l'origine d'un référentiel, et() est la position angulaire du 
rotor. Pour un enroulement rotorique, la fonction de bobinage dépend de (/J et e. Pour un 
enroulement statorique, elle n'est fonction que de (/J. La fonction de bobinage d'un 
enroulement est introduite ici pour décrire les harmoniques d'espace de la f.m.m. créées 
par cet enroulement. D'après cette définition, la fonction de bobinage d'un enroulement 
est la f.m.m. normalisée de 1' enroulement. 
Du fait que la fonction de bobinage est définie comme la distribution de la f.m.m. d'un 
enroulement parcouru par un courant unitaire, elle peut aussi être déterminée par le 
théorème d'Ampère et la loi de Gauss. La fonction de bobinage N(cp) d'une bobine 




-;r <cp< -r /2 
2;r-r 





où rest le pas angulaire de l'enroulement. 
(4.61) 
La figure 22 montre la fonction de bobinage d'une bobine élémentaire. La fonction de 
bobinage d'une bobine garde la même forme que celle de la f.m.m. pour un courant 
direct parcourant cette bobine. Puisque la f.m.m. d'une bobine dépend également de la 
pulsation du courant parcourant cette bobine, la fonction de bobinage présente 
l'avantage de caractériser une bobine en éliminant l'influence du courant. 
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Figure 22 Fonction de bobinage d'une bobine élémentaire 
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En général, les enroulements de la machine synchrone sont réalisés à l'aide de k bobines 
élémentaires de même ouverture, mais décalées deux à deux d'un angle. La fonction de 
bobinage en un point de l'entrefer s'obtient en effectuant la somme algébrique des 
fonctions de bobinage créées par ces bobines élémentaires (Figure 23) : 
k 
N(cp) = L Na/CfJ) 
j=I 
(4.62) 









a, a' 11 1 
Na2a'2 -1t a, a' 2 11 
cp 





Figure 23 Fonction de bobinage d'un enroulement réparti 
4.3.2 Fonction de spires d'un enroulement 
Pour calculer le flux couplé avec un enroulement, il faut connaître l'état de la 
distribution des conducteurs de 1' enroulement, donc la fonction de spires est introduit ici. 
Pour la bobine élémentaire de w spires, la fonction de spires n( cp) est définie comme : 
{
0 -;r < cp < -r 1 2 
n(cp) = w -r /2 5: cp 5: r/2 
0 rl2<cp5:tr 
La figure 24 illustre la fonction de spires d'une bobine élémentaire. 
(4.63) 


















Fonction de spires d'une bobine élémentaire 
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S'il existe un champ magnétique d'induction B(cp) traversant l'entrefer de la machine, 
le flux couplé avec cette bobine peut être aisément calculé par l'intégration de 
l'induction B(cp) traversant la surface de sa fonction de spires: 
r/2 r/2 
.tl(cp)= J wB(cp)dcp= J B(cp)n(cp)dcp (4.64) 
-r/2 -r/2 
En définitive, la fonction de spires d'un enroulement est un moyen rigoureux de calculer 
le flux de couplage. 
Comme la fonction de bobinage, la fonction de spires de l'enroulement réparti s'obtient 
en appliquant le principe de superposition. Si un enroulement réparti comporte k 
bobines élémentaires, la fonction de spires totale est calculée par : 
k 
n(cp) = L na/CfJ) 
J=l 
(4.64) 
La figure 25 montre le processus de l'obtention de la fonction de spires d'un 
enroulement réparti. 







-1t a, a' 1 
n a2a'2 
-1t a, a' 
' 
0 a3a'3 





'Pal <fla2 <paJ 0 1t 
Figure 25 Fonction de spires d'un enroulement réparti. 
En plus du principe de superposition, la fonction de spires peut être calculée comme la 
somme cumulée des spires rencontrées lorsque l'on se déplace le long de l'entrefer. A 
chaque passage par une encoche, la fonction de spires est augmentée algébriquement du 
nombre de spires total (en considérant la direction du courant) présent dans cette 
encoche. Pour clarifier cette approche, on considère encore l'enroulement constitué par 
trois bobines élémentaires de w spires, qui est illustré à la figure 25. On peut choisir la 
valeur initiale égale à zéro pour la fonction de spires (FS). Ainsi à cp= -;r, la FS a une 










Le résultat représente la même onde qui est montrée à la figure 25. Cette approche 
permet de tracer rapidement l'onde de la fonction de spires au lieu de faire la somme par 
le principe de la superposition. 
Si on s'effectue une décomposition en série de Fourier de la fonction de spires, on trouve 
que, hormis la composante directe, la fonction de spires d'un enroulement contient les 
mêmes composants harmoniques que sa fonction de bobinage. La relation entre la 
fonction de bobinage et la fonction de spires d'un enroulement est donnée par (Toliyat & 
Al-Nuaim, 1999): 
1 2tr 
N(rp,B) = n(rp,B)-- f n(rp,B)drp 
2:r 0 
(4.65) 
Cette relation nous donne une autre méthode pour obtenir la fonction de bobinage d'un 
enroulement. La fonction de spires est d'abord calculée en utilisant l'approche ci-dessus. 
Ensuite, la fonction de bobinage est calculée d'après l'équation (4.65). Cette approche 
est très efficace pour tracer l'onde de la fonction de bobinage de l'enroulement réparti, 
surtout pour les enroulements qui contiennent beaucoup de bobines élémentaires. 
Quand la fonction de bobinage et la fonction de spires sont définies, une nouvelle 
méthode de calcul des inductances enroulements arbitraires peut être déduite. 
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4.3.3 Expression des inductances des enroulements arbitraires 
Considérons d'abord deux bobines (ou barre) élémentaires a et b de Wa,et Wb spues 
respectivement placées dans une machine synchrone bipolaire, qui est montrée à la 
figure 26. Les pas angulaires des bobines sont 'Z'a et 'Z'b respectivement. Les bobines sont 
placées dans les encoches du stator mais elles pourraient être placées dans les pôles du 
rotor. L'inductance mutuelle Lba de la bobine b due au courant ia circulant dans la 
bobine a sera calculée. Les effets d'encochage statorique sont négligés, la perméabilité 
du fer est considérée infinie et on néglige la saturation magnétique. 
Figure 26 Machine élémentaire à pôles saillants équipée de deux bobines 
élémentaires 
D'après la définition de la fonction de bobinage, la f.m.m. créée dans l'entrefer par la 
bobine a parcourue par un courant continu ia est: 
(4.66) 
L'induction dans l'entrefer est le produit de la f.m.m. et de la pérmeance d'entrefer et 
peut s'écrire : 
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B( cp,(})= Fa (cp,(})· P( cp,(}) (4.67) 
où P(cp, (}) est la variation de la pérmeance de l'entrefer. Si la perméabilité du fer est 
supposée infini, P (cp, (}) est calculé par : 
(4.68) 
Donc, l'induction B( cp,(}) devient : 
B( cp,(})= Jlog -1 ( cp,(})N a (cp,(}). ia (4.69) 
Considérons un élément infiniment petit ds de l'entrefer à la surface du stator. Sir est le 
rayon moyen de l'entrefer et l est la longueur du stator, le flux élémentaire dû à la 
bobine a traversant cette surface est : 
(4.70) 
En considérant la position de la bobine b, le flux total embrassé par la bobine b être 
obtenu par l'intégration de flux élémentaire de cpbl à cpbl : 
(/Jbl' 
Âba = Jlorlia f wbNa(cp,(})g-1(cp,(})dcp 
(/Jbl 
Car la fonction de spires nb(cp,(}) de la bobine b est défini comme: 
Le flux total Âba devient : 
0 <cp < cpbi 
cpbi ~cp~ cpbi' 
cpbi' <cp~ 2tr 
(/Jbl' 





La figure 27 montre le flux embrassé par la bobine b dû au courant dans la bobine a. 
L'inductance mutuelle Lba entre les deux bobines s'exprime par: 
(4.74) 
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Figure 27 (a) Fonction de bobinage de la bobine a; (b) Fonction de spires 
de la bobine b 
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Si l'enroulement A est un enroulement réparti qui comporte ka bobines élémentaires, le 
flux total en un point de l'entrefer s'obtient en effectuant la somme algébrique des flux 
des bobines élémentaires. Donc, le flux embrassé par la bobine b dû à l'enroulement 
réparti A devient : 
où Nal(/J, ()) est la fonction de bobinage de la bobine élémentaire aj. La somme à 
l'intérieur de l'intégrale est la fonction de bobinage totale créée par l'enroulement A, qui 
peut simplement s'écrire comme : 
L'équation (4.75) devient: 
Ka 
NA(cp,B) = L Na1(cp,B) j=l 
(4.76) 
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cpbl' 
ÀbA = f.Jorlia f nb(rp,B)NA(rp,B)g-1(rp,B)drp (4.77) 
cpbl 
Si 1 'enroulement B est aussi un enroulement réparti qui comporte kb bobines 
élémentaires, le flux embrassé par l'enroulement B est la somme algébrique des flux 
embrassés par les kb bobines élémentaires. Donc le flux total s'exprime par: 
En supposant rpbl' ~ rpb 2' ~ · ·· ~ rpbj', l'équation (4.78) devient: 
La fonction de spires totale de 1' enroulement réparti B est donné par : 
L'équation (4.79) réduit à: 
kb 
nB(rp,B) = L nb/rp,B) 
j=l 
cpbj' 





On peut remplacer l'intervalle d'intégration [rpbi rpb/] par [rps rps·] qm représente 
l'intervalle de la distribution de l'enroulement B. L'équation (4.81) devient: 
(/JB 
ÀBA = 1-lorlia f nB(rp,B)N A(rp,B)g-1(rp,B)drp (4.82) 
(/JB 
Finalement l'équation de calcul de l'inductance mutuelle LsA est obtenue : 
(4.83) 
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Il faut noter que l'équation (4.83) n'a pas de limitation pour la distribution des 
enroulements. Donc cette équation est valide pour tous les types d'enroulements. En 
posantA=B, l'inductance propre de l'enroulement A peut être calculée par: 
rpA' 
LAA= J-lorl f nA(cp,B)NA(cp,())g-I(cp,())dcp (4.84) 
rpA 
4.3.4 Variation de l'inverse de l'entrefer 
Pour calculer les inductances des enroulements arbitraires en utilisant l'équation (4.83), 
l'inverse de l'entrefer g-1 (rp) doit être évalué. Si on néglige l'encochage statorique, 
l'inverse de l'entrefer g-1 (rp) d'une machine dépend de l'épaisseur de l'entrefer et de la 
forme des pôles saillants du rotor. L'inverse de l'entrefer g-1 (rp) d'une machine à p pôles 
est montré à la figure 28, où rp est un angle mesuré du point originaire du référentiel lié 
au rotor. Pendant une période 2m'p, la variance de l'inverse de l'entrefer peut être 
exprimée comme : 
(4.85) 
où gd et gq sont les épaisseurs d'entrefer selon l'axe d et l'axe q respectivement, et Td 
est le pas angulaire du pôle. 








Figure 28 Variation de l'entrefer d'une machine à pôles saillants 




g - 1(qy) = L 82v * cos(2phqy) 
h=O 
Â __ 4p( -1 . rd -1(. ( 1rJ . (rd)~J vzkp -- gd sm-+g sm - -sm -k;r 2 q 2p 2 
(4.86) 
k=J,2, ... 
Cette forme d'onde ne comprend, outre la composante directe, que des harmoniques 
paires. 
4.4 Exemple de calcul des inductances par la nouvelle méthode 
La nouvelle méthode permet de calculer les inductances de la machine synchrone à 
partir de l'onde originale de la fonction de bobinage. Toutes les harmoniques d'espace 
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créées par les enroulements peuvent facilement être incluses dans le calcul de 
l'inductance. Dans cette section, un exemple de calcul des inductances d'une machine 
synchrone à pôles saillants est présenté. 
4.4.1 Inductances statoriques 
Considérons une machine synchrone triphasée à 4 pôles saillants, dont les paramètres 
structuraux de la machine sont donnés au chapitre 6. Le schéma de l'arrangement des 





V2 <::? (; 
U6 
Schéma de 1' arrangement des enroulements avec la connexion de la phase 
U montrée 
Dans cette machine, chaque phase est constituée de 2 sections en série, et chaque 
section possède 2 groupes de bobines concentriques en parallèle sous deux pôles 
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diamétralement opposés. Le schéma de la connexion de la phase U est montré sur la 
figure 30. Les groupes de bobine sont identiques et comportent 3 bobines concentriques 
de w spires, dont les pas valent 4, 6, 8 pas d'encoche respectivement. Le nombre 
d'encoches au stator est égal à 36, donc le pas d'encoche est 2n/36 en angle mécanique. 
La figure 31 montre les positions des bobines de la phase U au stator. 
Figure 30 





Schéma de la connexion des enroulements de la phase U 




1 i t i 
u1 0 < u5 ) u6 
_____ ...,.~ 
Figure 31 Position des bobines de la phase U dans le plan du stator 
Lorsque le schéma de bobinage de la phase U est connu, sa fonction de spires est 
facilement tracée par la méthode présentée dans la section 4.3. La figure 32 montre la 
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fonction de spires de la phase U. Pour un enroulement normal et symétrique, la valeur 
moyenne de la fonction de spires est nulle. La fonction de bobinage conserve la même 
forme que la fonction de spires. Il faut noter que chaque palier de la fonction de 
bobinage de cette machine est égal à w/2 car les sections en série de la phase sont 
constituées par deux groupes de bobinage en parallèle. Donc seule la moitié du courant 
unité circule dans chaque bobine. Les fonctions de bobinage des phases V, W ont la 
même forme que pour la phase U, sauf qu'elles sont décalées des angles mécaniques 60° 
et 120° respectivement. 
Figure 32 Fonction de bobinage (ou fonction de spires) de la phase U 
Dans le cas d'un défaut interne des enroulements de la machine, la fonction de spires et 
la fonction de bobinage doivent être recalculées à cause du changement de la connexion 
des enroulements. Supposons qu'un défaut interne se trouve au milieu de la phase U, la 
phase complète est divisée en deux demi-phases U12 et U56 qui comportent la moitié des 
bobines totales respectivement. Le schéma de bobinage, la fonction de spires et la 
fonction de bobinage pour chaque demi-phase sont montrées sur les figures 33~34 
respectivement. 
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(a) Schéma de bobinage de la demi-phase U12; (b) fonction de spires de la 
demi-phase U12; (c) fonction de bobinage de la demi-phase U12 
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(a) Schéma de bobinage de la demi-phase U56; (b) fonction de spires 
de la demi-phase u56; (c) fonction de bobinage de la demi-phase u56 
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Les figures 35~36 montrent les composantes harmoniques des fonctions de bobinages 
sous les conditions normale et anormale respectivement. Pour 1' enroulement complète 
de la phase U, la forme d'onde de la fonction de bobinage ne comprend que les 
harmoniques (p x impair). Par rapport à l'harmonique fondamentale (2ième pour la 
machine à 4 pôles), les amplitudes des harmoniques de rang supérieur sont petites et 
peuvent être négligées. Mais pour la demi-phase U12, l'onde de la fonction de bobinage 
comprend les harmoniques d'ordre différent (p x entier). Les amplitudes des 
harmoniques de rang supérieur sont assez grandes et ne peuvent pas être négligées. 
Figure 35 
Figure 36 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 
Ordre 
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Ordre 
Harmoniques d'espace de la fonction de bobinage de la demi-phase 
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Considérons les ondes des fonctions des bobinage et des fonctions de spires montrées 
sur les figures 32~34, les inductances de la phase complète et des demi-phases peuvent 
être calculées en utilisant l'équation (4.83). Par exemple, pour calculer l'inductance 
mutuelle entre les demi-phases ul2 et u56, on peut faire une intégration de la fonction de 
spires nu12 de la demi-phase U12 avec la fonction de bobinage Nu56 de la demi-phase 
U56. D'après la figure 34, on peut trouver que la fonction de spires nu12 n'est pas nulle 
uniquement dans les intervalles [2n/36, 18n/36] et [38n/36, 54n/36]. La fonction de 
spires nw2 dans l'intervalle [2n/36, 18n/36] est exprimée comme: 
w/2 2;r /36 ~ rp < 4;r /36 
w 4;r /36 ~ rp < 6;r /36 
nu12 = 3w/2 6;r /36 ~ rp < l4;r /36 (4.87) 
w 14;r /36 ~ rp < 16;r /36 
w/2 l6;r /36 ~ rp < l8;r /36 
D'après la figure 34, dans les intervalles [2n/36, 18n/36] et [38n/36, 54n/36], la 
fonction de bobinage Nu56de la demi-phase U56 est une valeur constante w/2. Dans ces 
deux intervalles, les ondes de la fonction de spires nu12 sont identiques, ainsi que les 
valeurs de la fonction de bobinage Nu56. Donc, il suffit de faire une intégration dans 
l'intervalle [2n/36, 18n/36]. L'inductance mutuelle Lu12u56 entre U56 et U12 peut être 
calculée par : 
(4.88) 
Pour cette machine à 4 pôles, l'inverse de l'entrefer s'exprime comme: 
(4.89) 
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En introduisant l'expression (4.89) dans l'équation (4.88), après l'intégration, on peut 
obtenir l'expression de l'inductance LuJ2u56 sous la forme suivante : 
Lul2u56 (B) = Lo +~cos 4B + L 4 cos 88 + · · · (4.90) 
La procédure de calcul est très simple et facile à exécuter. Donc, l'équation (4.83) 
réduit substantiellement la complexité de calcul de l'inductance de l'enroulement à 
distribution arbitraire et permet d'obtenir des résultats précis grâce à l'utilisation de 
l'onde complète des fonctions sans approximation. De façon similaire, les inductances 
propres de la phase complète U et des demi-phases U12, U56 peuvent être obtenues. Les 
résultats sont montrés sur les figures 37~38. 
Les inductances des demi-phases doivent être consistantes avec celles de la phase 
complète. Dans le cas du défaut de la phase U, la phase complète est divisée en deux 
demi-phases U12 et U56, qui peuvent être considérés comme deux inducteurs en série. 
L'inductance totale est calculée par: 
(4.91) 
La figure 39 montre que l'inductance Leq est identique à l'inductance propre Lu de la 
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Figure 37 Inductance propre de la phase complète U 
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Position du rotor (radian) 
Inductance des demi-phases. (a) Inductance propre de la demi-phase U12; 
(b) Inductance propre de la demi-phase U56; (c) Inductance mutuelle entre 
deux demi-phases 
2 3 4 
Position du rotor (radian) 
Comparaison de l'inductance équivalente avec celle de la phase complète 
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4.4.2 Inductances mutuelles entre stator et rotor 
L'enroulement de l'inducteur est constitué par des enroulements concentrés en série 
sous les pôles du rotor. La fonction de bobinage peut être obtenue de la même façon que 
pour les enroulements statoriques, sauf qu'elle n'est pas stationnaire. La figure 40 
montre la fonction de bobinage de l'inducteur dans le référentiel lié au rotor, où <pest un 






Figure 40 Fonction de bobinage de l'inducteur 
Pour utiliser l'équation (4.83), on peut d'abord calculer le produit de l'inverse de 
l'entrefer et la fonction de bobinage de l'inducteur. En choisissant l'origine commune du 
référentiel lié au rotor pour les deux fonctions, le produit est obtenu à partir de la figure 
41, où on suppose que le pas de l'enroulement d'inducteur est inférieur à celui du rotor, 
soit r 1 ~rd. 
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g-1 ( rp) 
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Figure 41 Produit de la fonction de bobinage de l'inducteur et l'inverse de l'entrefer 
La décomposition en série de Fourier du produit s'exprime: 
00 
Nfdg(cp)= L Y2n+l cos(2n+1)pcp (4.92) 
n=O 
où 
Cette forme d'onde ne comprend que des harmoniques impaires. Dans le référentiel lié 
au stator, le produit devient: 
00 
Nfdg(cp,B) = L Y(2n+I)p cos(2n+1)p(cp-B) (4.93) 
n=O 
Donc l'inductance mutuelle entre un enroulement arbitraire statorique B et l'inducteurfd 
peut être calculé par : 
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~· ~· 
LBfd = p,0rl f ns(rp,B)N fd(rp,B)g-1(rp,B)drp = p,0rl f ns(rp,B)N fdg(rp,B)drp (4.94) 
En se référant à la forme de la fonction de spues de la phase complète U et en 
introduisant l'expression (4.93) dans l'équation (4.94), après l'intégration, on peut 
obtenir l'expression de l'inductance mutuelle Lufd entre la phase complète U et 
l'inducteur sous la forme suivante : 
Lufd(B) =Mo sin2B +M3 sin6B+··· (4.95) 
Les inductances mutuelles entre les enroulements statoriques U12 U56 et l'inducteur 






















'+- ~ (.0 0 L.,O :::5 _J 
~ 
-2 
0 2 3 4 5 6 
Position du rotor (radian) 
Figure 42 (a) Inductance mutuelle entre la phase U et l'inducteurfd; (b) Inductance 
mutuelle entre la demi-phase U12 et 1' inducteur fd; ( c) Inductance 
mutuelle entre demi-phase u56 et l'inducteurfd 
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Il est facile de vérifier que : 
(4.96) 
En se référant à la figure 41, l'inductance propre de l'inducteur peut être calculée par: 
(4.97) 
4.5 Calcul des inductances de fuite des enroulements 
Les inductances de fuite d'une génératrice sont considérablement petites par rapport à 
l'impédance de raccordement du point neutre à la terre. L'effet de l'inductance de fuite 
sur le courant de défaut mis à la terre est négligeable. Cependant, le courant de défaut 
entre les spires d'une même phase est limité uniquement par l'inductance de fuite et la 
résistance de 1' emoulement court-circuité. Les inductances de fuite doivent être prises en 
compte dans le calcul des inductances des emoulements. 
Les inductances de fuite correspondent aux flux couplés uniquement avec l'emoulement 
qui les crée. On distingue usuellement (Chatelain, 1983) : 
1) le flux de fuite d'encoche; 
2) le flux de fuite différentiel; 
3) le flux de fuite des têtes de bobine. 
Le calcul détaillé de ces différentes inductances relève du dimensionnement de la 
machine. La somme des inductances de fuite partielles constitue l'inductance de fuite 
totale. 
Inductance de fuite d'encoche - Le flux de fuite d'encoche tient compte du flux 
traversant 1' encoche dans lequel la bobine est disposée. Dans le calcul de l'inductance de 
fuite, la réluctance du stator peut être négligée par rapport à celle de l'entrefer. Pour une 
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encoche rectangulaire contenant Wz conducteurs parcourus par le même courant (Figure 
43), l'inductance de fuite totale de l'encoche est calculée par (Chatelain, 1983): 
1 1 1 2 h2 hi Le =Ln+ Lez = f.lo w2 l(-+ -) b 3b (4.98) 
où lest la longueur du stator. Pour un enroulement comportant w spires réparties dans 
2M encoches, on a : 
L'inductance de fuite d'encoche de l'enroulement est: 
1 w
2 h2 hi Lzn = 2MLe = 2f.lo -/(-+-) 
M b 3b 
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Figure 43 Lignes de champ et distribution du flux de fuite d'encoche 
(4.99) 
(4.100) 
Inductance de fuite différentielle- Lorsqu'on calcule les performances d'une machine, 
on tient compte essentiellement de la composante fondamentale du flux dans l'entrefer. 
Si on étudie la forme exacte de l'induction dans l'entrefer, on constate qu'au terme 
sinusoïdal viennent se superposer des harmoniques d'espace dues essentiellement à la 
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présence des encoches statoriques et au nombre fini de phases. La différence entre 
l'harmonique fondamentale et l'onde complète constitue le flux de fuite différentiel et 
conduit à l'inductance de fuite différentielle. 
Nous avons déjà montré que la fonction de bobinage contient toutes les harmoniques 
d'espace créées par l'enroulement. Ainsi le calcul de l'inductance de fuite différentielle 
est automatiquement inclus dans le calcul de l'inductance par la nouvelle méthode et n'a 
pas besoin d'être considéré séparément. 
Inductance de fuite des têtes de bobine - Le flux de fuite des têtes de bobine montré à 
la figure 44 est le flux couplé avec les extrémités, aux voisinages des têtes de bobine. 
L'estimation de l'inductance de fuite des têtes de bobine est basée sur les formules 
empiriques. L'une des expressions utilisées est l'équation d'Alger (Alger, 1970) : 
qw 2D Lt = 0.3(3r-1),u0 s (4.101) 
avec 
q- nombre de phases, 
Ws- nombre de spires par phase 
p - nombre de paires de pôle 
D - diamètre de 1' entrefer 
r- pas d'enroulement 
p 
L'équation (4.101) est utilisée pour calculer l'inductance de fuite des têtes de bobine de 
toute la phase. L'inductance de fuite des têtes de bobine d'une bobine peut être obtenue 
quand Ws=l. 
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Figure 44 Flux de fuite des têtes de bobines 
4.6 Conclusion 
En commençant par l'analyse des harmoniques d'espace dus au défaut interne de 
l'enroulement statorique et leurs effets sur les inductances de la machine bipolaire, une 
nouvelle expression de détermination des inductances de 1 'enroulement à distribution 
arbitraire est présentée dans ce chapitre. Basée sur la fonction de bobinage, cette 
approche permet de tenir compte de toutes les harmoniques d'espace dans le calcul des 
inductances. Les paramètres géométriques et le schéma de bobinage de la machine sont 
nécessaires dans cette approche. 
Contrairement aux méthodes traditionnelles de détermination des inductances qui sont 
souvent réalisées dans le référentiel de 1' angle électrique, la nouvelle approche calcule 
les inductances directement dans le référentiel d'angle mécanique. Les ondes complètes 
de la fonction de bobinage et de la fonction de spires sont utilisées dans le calcul des 
inductances. N'étant pas basée sur une décomposition en série de Fourier, cette approche 
fournit une façon simple et précise de calculer les inductances des enroulements 
arbitraires de la machine synchrone. 
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CHAPITRES 
MODÉLISATION DES DÉFAUTS INTERNES DE MACHINE 
SYNCHRONE BASÉE SURE LES PARAMÈTRES ÉLECTRIQUES ET LE 
SCHÉMA DE BOBINAGE 
Le chapitre 4 propose une nouvelle approche de détermination des inductances des 
enroulements arbitraires de la machine synchrone. Cette approche permet de tenir 
compte de toutes les harmoniques d'espace d'une façon commode et efficace. 
Malheureusement, cette approche nécessite les paramètres géométriques de la machine 
synchrone qui sont souvent difficiles à obtenir. De plus, la modélisation des 
enroulements de l'amortisseur est aussi difficile à réaliser, car on ne connaît pas la 
distribution réelle des amortisseurs. Par exemple, dans les machines synchrones à rotors 
lisses où la partie massive du rotor joue le rôle de l'amortisseur, il n'existe pas 
véritablement d'amortisseur. Par conséquent, il est un peu difficile d'appliquer la 
nouvelle approche sur tous les types de machine synchrone. 
Bien qu'il soit difficile d'accéder aux paramètres géométriques de la machine synchrone, 
les paramètres électriques de la machine sont facile à obtenir et peuvent être fournis par 
le fabricant. Les paramètres électriques donnent l'information complète et fiable sur la 
machine normale, telle qu'inductances et résistances des enroulements statoriques et 
rotoriques, qui sont présentés dans le chapitre 2. En considérant la relation 
correspondante entre ces deux types de paramètres, on peut remplacer les paramètres 
géométriques dans l'équation de détermination des inductances par les paramètres 
électriques. 
Dans ce chapitre, à 1' aide des paramètres électriques de la machine synchrone, une 
nouvelle formule de détermination des inductances des enroulements arbitraires est 
proposée. La modélisation de tous les types de défaut interne de la machine synchrone 
est présentée. 
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5.1 Calcul des inductances des enroulements arbitraires en utilisant les 
paramètres électriques 
Dans le chapitre 4, l'inductance mutuelle entre deux enroulements arbitraires A et B est 
calculée en utilisant les paramètres géométriques de la machine synchrone par : 
CfJn• 
LsA = Jlorl f ns(rp,B)NA(rp,B)g-1(rp,B)drp (5.1) 
CfJn 
Dans cette équation, le rayon moyen de l'entrefer r, la longueur l du stator et l'inverse 
de 1' entrefer g-1 ( rp, (}) sont les paramètres géométriques de la machine. Ces paramètres 
géométriques peuvent être remplacés par les paramètres électriques. 
5.1.1 Expression générale 
Quelques hypothèses simplificatrices sont nécessaires pour déduire la nouvelle 
expression. La première hypothèse est que les harmoniques supérieures causées par la 
forme du rotor sont négligées, comme dans les modèles classiques de Park. Donc, la 
forme de 1' entrefer est considérée comme une variation sinusoïdale approximative entre 
deux extrêmes, ce qui est montré à la figure 45. Pour une machine synchrone à 2p pôles, 
la variation de l'inverse de l'entrefer dans le référentiel lié au stator s'exprime dans le 
référentiel lié au stator comme (Krause et al., 2002) : 
(5.2) 
En introduisant l'équation (5.2) dans l'expression (5.1), on obtient: 
qJB' CfJn· 
LBA =f.1orl80 J ns(rp,{})NA(rp,{})drp+f.Jorl~ f ns(rp,{})NA(rp,{})cos2p(rp-{})drp (5.3) 
CfJn 
On peut la réécrire comme : 
CfJn• CfJn• 
LBA =Kt J ns(rp,B)NA(rp,B)drp+K2 J ns(rp,B)NA(rp,B)cos2p(rp-B)drp (5.4) 
où les coefficients K 1et K2 représentent les paramètres géométriques, qui sont définis 
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cp-0 
Figure 45 Variation de l'inverse d'entrefer en fonction de la position du rotor 
comme: 
(5.5) 
Dans l'expression (5.4), la fonction de spires n8 (rp,B) et la fonction de bobinage 
NA ( rp, B) peuvent être déterminées par le schéma de bobinage de la machine. Si les 
coefficients K1 et K2 sont connus, le calcul de l'inductance mutuelle LAs peut être réalisé 
sans les paramètres géométriques. 
Dans les modèles classiques de la machine synchrone, on ne considère que la première 
harmonique d'espace de la distribution de la f.m.m. créée par les emoulements de la 
machine. Basées sur cette hypothèse, la fonction de spire nna(rp,B) et la fonction de 
bobinage Nna(rp,B)de la phase normale A d'une machine à 2p pôles sont identiques et 
peuvent être écrites comme : 
(5.6) 
où Ws est l'amplitude de la première harmonique de la fonction de bobinage de la phase 
A. L'inductance de magnétisation Lam de la phase A est calculée par : 
2;r 
Lam = f.10rl J nna(rp,B)Nna(rp,B)g-1(rp,B)drp 
0 
(5.7) 
Reproduced with permission of the copyright owner.  Further reproduction prohibited without permission.
Ill 
En introduisant l'équation (5.6) dans l'équation (5.7), le résultat devient: 
Lam = 7rJLorlw; ( 80 + ; cos 2 pB) (5.8) 




Les inductances de magnétisation selon 1' axe d et de 1' axe q sont définies comme 
(Krause et al., 2002) : 
(5.10) 
3 3 2 ( 82) L = - (L - L ) = -7r110rlw 8.0 --mq 2 g s 2 r s 2 (5.11) 
En résolvant (5.1 0) et (5.11 ), on obtient : 
(5.12) 
(5.13) 
En introduisant (5.12~13) dans l'équation (5.5), on obtient: 
Les inductances de magnétisation Lmd et Lmq sont des paramètres électriques qui peuvent 
être déduits à partir des autres paramètres électriques, tels que présenté au chapitre 2. 
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L'amplitude W 8 peut être calculée à partir de la fonction de bobinage de la phase 
normale, tandis que la fonction de spires nB(rp,B) et la fonction de bobinage 
NA ( rp, (})sont déterminées par les emplacements des bobines des enroulements A et B 
respectivement, qui peuvent être déduits du schéma de bobinage. Par conséquent, 
1' équation ( 5.14) peut être utilisée à calculer les inductances des enroulements arbitraires 
sans 1' aide des paramètres géométriques. 
Remarque 
Puisqu'on connaît l'expression de l'inductance de la phase normale en paramètres 
géométriques, on peut trouver les significations physiques des termes utilisés dans le 
chapitre 2. 
Dans le chapitre 2, les expressions de Lg et Ls sont données par : 
2 pd +Pq 
Lg =KMws 2 





Avec la relationP = f.log-1 et en comparant les équations (5.10~11) avec les équations 
( 5 .15~ 16), on peut facilement obtenir : 
(5.17) 
Ainsi que le facteur de la machine KM est : 
KM= ![r/ (5.18) 
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5.1.2 Expression des inductances statoriques en paramètres électriques 
La fonction de spires et la fonction de bobinage d'un enroulement statorique ne sont que 
fonctions de l'angle rp. Donc, pour les enroulements statoriques arbitraires A et B, 
l'équation (5.14) devient: 
Le premier terme de l'équation (5.19) est un terme constant, tandis que le deuxième 
terme est fonction de 2pB. Donc, l'inductance mutuelle entre les enroulements 
statoriques A et B s'exprime sous la forme générale suivante : 
(5.20) 
Cela montre que si les harmoniques d'ordre supérieur de l'inverse de l'entrefer 
g-1(rp,B) sont négligées, les inductances des enroulements statoriques ne présenteront 
pas d'harmoniques d'ordre supérieur, même pour les enroulements arbitraires. Cela 
correspond à la conclusion énoncée dans la section 4.2: une harmonique de l'inductance 
statorique (propre ou mutuelle) est proportionnelle à 1 'harmonique de même rang de 
l'inverse d'entrefer. 
Mais, il faut noter que les harmoniques d'espace des enroulements arbitraires sont 
incluses dans la composante directe LsAo et la composante fondamentale LsA2 grâce à 
l'utilisation des ondes complètes de la fonction de bobinage nB(rp,B) et de la fonction de 
bobinageNA(tp,O). Si B=A, LsA devient l'inductance propre LAA de l'enroulement A. 
LAAO contient automatiquement l'inductance de fuite différentielle car la fonction de 
bobinage NA ( rp) contient toutes les harmoniques créées par 1' enroulement A. Seule 
l'inductance des têtes de bobine de l'enroulement A, calculée à partir de l'équation 
d'Alger (Alger, 1970), doit être ajoutée dans l'expression de l'inductance propre LAA.· 
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5.1.3 Expressions des inductances mutuelles entre le stator et le rotor en 
paramètres électriques 
On peut obtenir les fonctions de spires et les fonctions de bobinage des enroulements 
statoriques à partir du schéma de bobinage de la machine. Généralement, le schéma de 
bobinage du circuit inducteur au rotor est aussi disponible, mais pour les enroulements 
d'amortisseur, les choses deviennent plus compliquées. Dans les machines à pôles 
saillants, les circuits d'amortisseur sont constitués généralement de barres de cuivre 
reliées entre elles à chaque extrémité du rotor par un anneau. Mais le schéma de 
bobinage et les paramètres géométriques relatifs aux circuits amortisseur ne sont pas 
faciles à obtenir. Pour les machines où le rotor est construit en fer massif, c'est le fer qui 
joue le rôle d'amortisseur. Donc il n'existe pas véritablement d'amortisseur. Dans les 
modèles classiques de la machine synchrone, pour modéliser les circuits d'amortisseurs, 
les courants de 1' amortisseur sont généralement supposés circulant dans deux groupes de 
circuit : un groupe dont le flux est couplé avec 1' axe d et un autre groupe dont le flux est 
couplé avec l'axe q. Le nombre de circuits dépend de la précision du modèle. Dans la 
plupart des cas, il suffit de représenter les circuits amortisseur en deux enroulements 
équivalents à distribution sinusoïdale dans l'axe d et l'axe q. Puisque notre but est 
d'étudier uniquement les défauts internes au stator, nous pouvons considérer la 
distribution des enroulements au rotor comme étant fixe et en condition normale. 
Comme dans le modèle de Park, les circuits rotoriques sont représentés par trois 
enroulements à distribution sinusoïdale: un enroulement fd d'inducteur, deux 
enroulements kd et kq d'amortisseur. Les résistances et les inductances des enroulements 
rotoriques peuvent être convertis à partir des paramètres électriques. 
Contrairement aux inductances propres du rotor, les inductances mutuelles entre le stator 
et le rotor sont influencées par la présence des défauts internes au stator. Considérant 
que les enroulements rotoriques sont à distribution sinusoïdale, la fonction de bobinage 
de l'inducteur d'une machine à 2p pôles s'exprime comme: 
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(5.21) 
où Wfd est l'amplitude de l'harmonique fondamentale de l'enroulement d'inducteur. 
En introduisant l'équation (5.21) dans l'équation (5.14), l'inductance mutuelle entre 
l'enroulement statorique arbitraire B et l'enroulement d'inducteurfd est calculée par: 
4m+~% 21.._4rJ-~)% 
Lqd 3mJ f YJs(cp)wfdsin[i.._cp-~ f nicp)w1dsin[i.._cp-B)cœ2[i.._cp-~ (5.22) 
s % 3 s % 
Après simplification, on obtient : 
L'inductance mutuelle Lsfd peut être écrite sous la forme suivante: 
LBfd = LBfdi sin(pO- (/JBjdi) + LBfd 3 sin(3p0- (/JBfd 3 ) (5.24) 
L'équation (5.24) montre que des harmoniques d'espace de l'enroulement statorique 
peuvent causer la présence de l'harmonique d'ordre 3p dans les inductances mutuelles 
entre le stator et le rotor, ce qui est différent des inductances statoriques. 
Comme au chapitre 2, nous pouvons rapporter les variables du rotor au stator, ce qui 
permet d'éliminer les variables du rotor. Avec les variables définies par l'équation 
(2.66), en grandeurs relatives du rotor, l'inductance mutuelle iBfd devient : 
De la même manière, les inductances mutuelles entre l'enroulement B et les 
enroulements d'amortisseur sont calculées par: 
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L CfJs· L - L CfJs· 
iBkq =_!!!!{_ f ns(cp)cosp(cp-{})dcp+ md mq f ns(cp)cos3p(cp-8)dcp (5.27) 
nws CfJs 2.nws CfJs 
5.2 Exemple de calcul des inductances en utilisant les paramètres électriques 
Les inductances de la même machine à 4 pôles de 13 kVA, 208 V, 36 A sont calculées 
en utilisant les paramètres électriques. Le processus de calcul des inductances de la 
machine est identique à celui présenté dans le chapitre 4. Les résultats sont montrés aux 
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Position du rotor (radian) 
(a) Inductance propre de la demi-phase U12; (b) Inductance propre de la 
demi-phase U56; (c) Inductance mutuelle entre deux demi-phases 
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Position du rotor (radian) 
(a) Inductance mutuelle entre la demi-phase U12 et l'inducteurfd; (b) 
Inductance mutuelle entre la demi-phase U56 et l'inducteurfd 
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Les résultats sont presque identiques à ceux calculés par les paramètres géométriques, 
sauf que les inductances statoriques ne contiennent pas d'harmonique d'ordre supérieur. 
5.3 Modèles de la machine synchrone basés sur la distribution réelle des 
enroulements statoriques 
L'approche de la fonction de bobinage permet d'établir aisément les modèles de tous les 
types de défauts internes de la machine synchrone, puisqu'il n'y a pas de limitation 
quant à la distribution des enroulements statoriques. Comme le nombre des courants 
indépendants circulant dans le stator est différent d'après le type de défaut, la machine 
synchrone peut être représentée par un système couplé constitué de m enroulements 
statoriques et trois enroulements rotoriques. Avec les grandeurs relatives du rotor, les 
équations de tension aux bornes des enroulements peuvent s'exprimer sous la forme 
matricielle suivante : 
(5.28) 
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[x}[ [r,coJJ 
-~ 2[ r ILr J (r(()) [ i,,(/1) ]][~] [Lrr] 1r (5.29) 
où 
1 
- [v~,] vfd 
- [ Â:'] vfd ~ [ ;~,] ifd 1 -1 -1 1 vs= : v = vkd ILS= : IL = vkd ls = : i = ikd r r r 
V sm IL sm ism 
1 
vkq vkq ikq 
Les matrices d'inductance et de résistance liées aux enroulements statoriques 
s'expriment comme : 
[ Rs] = diag { Rsi Rsm} 
1 1 1 
Lsisi Ls1s2 Lsism Lslfd Lsikd Lslkq 
Ls2s1 Ls2s2 Ls2sm 
1 1 1 
[ Lss] = [ Lsr] = 
Ls2fd Lsikd Lsikq 
Lsmsi Lsms2 Ls2sm 1 1 1 
Lsmfd Lsikd Lslkq 
Les inductances et les résistances des enroulements rotoriques sont les mêmes que ceux 
du modèle abc présenté par les équations (2. 78) dans le chapitre 2. 
Dans l'équation (5.28), le nombre de variables d'état statoriques dépend du nombre de 
courants indépendants circulant dans le stator, qui est différent d'après le type de défaut. 
Dans cette section, la représentation d'état de la machine sous toutes les conditions est 
présentée. Pour tenir compte des effets des résistances et des inductances externes, le 
point neutre de la machine est raccordé à la terre par une résistance Rg et une inductance 
Lg. Aussi, la machine est supposée connectée à un bus infini par une ligne de 
transmission de résistance Re et d'inductance Le, ce qui est montré à la figure 48. 








1 Rs L. Re Le 
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Figure 48 Connexion de la machine sous la condition normale 
5.3.1 Représentation d'état de la machine sous la condition normale 
La figure 48 illustre le schéma de connexion de la machine synchrone sous la condition 
normale. Dans ce cas, il y a trois courants indépendants qui circulent dans le stator, donc 
la dimension du vecteur m est égale à 3. Puisqu'il n'y a pas de défaut, les équations de 
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Les inductances et les résistances sont définies par les équations (2.77~78) dans le 
chapitre 2 et sont obtenus à partir des paramètres électriques. L'équation différentielle 
de la machine normale s'exprime par : 
Pour résoudre cette équation différentielle, les tensions d'entrée appliquées aux bornes 
des enroulements de la machine sont nécessaires. Pour les enroulements rotoriques, les 




Les tensions d'entrée appliquées aux bornes des enroulements statoriques peuvent être 
obtenues à partir de la connexion extérieure des enroulements statoriques. En se référant 
à la figure 48, on peut trouver les relations suivantes : 
R . L dia 0 
-ea + ela+ e dt +van +vg = 
où e1 (j =a, b, c) est la tension de phase du bus infini. Les équations ci-dessus peuvent 
s'écrire sous la forme matricielle suivante : 
- - [R ] -;- [ T _] dfabc 
V abcn = eabc - T 1abc - .LJ'I' dt (5.34) 
Reproduced with permission of the copyright owner.  Further reproduction prohibited without permission.
121 
où 
En combinant les tensions d'entrée du stator (5.34) avec l'équation différentielle (5.33), 
on obtient le résultat : 
Si on définit : 
_!!_[i (B)] dt sr 
L'équation ( 5.3 5) devient : 
[L J !!_['[abc] = [R J ['[abc]+ [eabc] eq dt -:-' eq -:-' _ • 
lr lr vr 
(5.36) 
La représentation d'état du système machine sous la condition normale est: 
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(5.37) 
5.3.2 Défaut d'une phase mise à la terre 
La figure 49 illustre le schéma de connexion de la machine synchrone relié à un bus 
infini dans le cas d'une phase mise à la terre. Supposons qu'il y ait un défaut dans la 
phase a. Il y a alors deux courants indépendants circulant dans les sous-enroulements a1 
et a2• La dimension du vecteur statorique m est égale à 4. 
~a2 ja1 ·--v.-+ 
in 
--




Figure 49 Connexion de la machine lors d'une phase mise à la terre 
Les équations de tension aux bornes des enroulements de la machine s'expriment par: 
(5.38) 












ie ven À en 
' ' ' 
Laiai Laia2 La lb Laie 
Laifd La liai Laikq 
' ' ' 
[Lssd = 
La2ai La2a2 La2b La2e 
[ Lsri] = 
La2fd La2kd La2kq 
Lbai Lba2 Lbb Lbe ' ' ' Lbfd Lbkd Lbkq 
Leal Lea2 Leb Lee ' ' ' Lefd Lekd Lekq 
[Rst]=diag{Rai Ra2 Rs Rs} 
On peut séparer les termes des matrices inductances [ Lssi] [ isri J en deux parties : une 
partie qui contient les inductances propres des phases saines b, cet l'inductance mutuelle 
entre elles; 1 'autre partie qui contient les inductances relatives aux enroulements 
défectueux a1 et a2. Les inductances dans la partie saine gardent les mêmes valeurs que 
celles du modèle normal, les inductances dans la partie défectueuse sont calculées par la 
méthode présentée dans la section 5 .1. L'équation différentielle de la machine en ce cas 
s'exprime par : 
En se référant à la figure 49, on peut trouver les relations suivantes : 
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Les équations ci-dessus peuvent s'écrire sous la forme matricielle suivante : 








Re 0 0 0 Le 0 0 0 
0 Rg Rg Rg 0 Lg Lg Lg [Rn]= [ Lrt] = 0 Rg Rg+Re Rg 0 Lg Lg+Le Lg 
0 Rg Rg Rg+Re 0 Lg Lg Lg +Le 
En combinant les équations d'entrée du stator (5.41) avec l'équation (5.40), le résultat, 
tout arrangement fait, devient : 
Comme le cas de la machine saine, 1' équation peut s'exprimer par une représentation 
d'état: 




5.3.3 Défaut de deux phases mises à la terre 
Pour un défaut de deux phases à la terre, les équations de tension peuvent être établies 
avec une procédure similaire, sauf que la dimension des variables statoriques m sera 5. 
1., --- v. --+ 
Figure 50 Connexion de la machine lors de deux phases mises à la terre 
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ia2b2e = ibi Va2b2en = v bi 
ib2 vb2 
ie Ven 
1 1 1 
Laiai Lala2 Laibi Laib2 Laie 
Lalfd Lalkd Laikq 
1 1 1 
La2ai La2a2 La2bi La2b2 La2e La2fd La2kd La2kq 
[ Lss2] = Lb lai Lbla2 Lbibi Lbib2 Lb le [ Lsr2] = 
1 1 1 
Lbifd Lbikd Lbikq 
Lb2ai Lb2a2 Lb2bi Lb2b2 Lb2ei 1 1 1 Lb2fd Lb2kd Lb2kq 
Leal Lea2 Le bi Leb2 Lee 1 1 1 
Lefd Lekd Lekq 
[ Rs2] = diag {Rai Ra2 Rbi Rb2 Rs} 
Les inductances relatives aux enroulements défectueux a1, a2, b1 et b2 doivent être 
calculées par les expressions présentées dans la section 5 .1. L'équation différentielle 
décrivant la machine en ce cas peut être écrite de la façon suivante : 
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En se référant à la figure 50, on peut obtenir les relations suivantes : 
R . L dial 0 
-ea + e1al + e--+val = 
dt 
Les équations ci-dessus peuvent s'écrire sous la forme matricielle suivante : 




eaObOc = eh 
0 
ec 
Re 0 0 0 0 Le 0 0 0 0 
0 Rg 0 Rg Rg 0 Lg 0 Lg Lg 
[Rn]= 0 0 Re 0 0 [Lr3] = 0 0 Le 0 0 
0 Rg 0 Rg Rg 0 Lg 0 Lg Lg 
0 Rg 0 Rg Re+Rg 0 Lg 0 Lg Le +Lg 
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(5.47) 
En combinant les équations d'entrée du stator (5.47) avec l'équation (5.46), le résultat, 
tout arrangement fait, est : 
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L'équation (5.48) peut s'exprimer par une représentation d'état: 
(5.49) 
où 
5.3.4 Court-circuit entre deux phases 
La figure 51 montre le schéma d'un défaut entre deux phases a et b. Les phases a, b sont 
divisées en deux parties par le défaut, soit a 1, a2 et b 1, b 2 respectivement. Les équations 
aux bornes des enroulements du stator gardent les mêmes expressions que 1' équation 
(5.44). 
Mais les tensions et les courants des enroulements statoriques ne sont pas indépendants. 








ia2 _.__ V a2 ------.+ _.__ V a1 _______..+ 
-+-'= 
1 







Figure 51 Connexion de la machine lors d'un défaut entre deux phases 
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On peut choisir trois courants aux quatre comme les variables d'état du stator. Par 
exemple, on peut choisir iaJ, ibi· i.J = ia1-ia2 comme les variables indépendantes. En 
éliminant les variables ia2, Ïb2, les équations décrivant les enroulements de la machine 











if 0 Âf 
ic Ven Âcn 
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4zial + ~Ia2 + 4aaz 
[ ~3] = 4Ial + 4I2al +4Ia2 + 42&. 
4zlh2 + 4ûb2 -4zla2-4a& 
4at+4a. 
4zla2 + 4aaz +4zlbl +lwht 4zlh2 + lwh2 -4zla2-4aaz 4zJc + 4ac 
41hl +4'2hl +4Ia2 +42&. 4'2hl + 4'2h2 -4Ia2 -42&. 4Jc +42c 
4'2hl + 4'2h2 -4Id2 -42&. 4aœ_ +4'2h2-~2&. 42c -lwc 
4ht+4a. 4»2-4a. 4: 
1 1 1 1 1 1 
Lalfd + La2fd Lalkd + La2kd Lalkq + La2kf 
1 1 1 1 1 1 
[ Lsr3] = 
Lblfd + Lb2fd Lblkd + Lb2kd Lblkq + Lb2kq 
1 1 1 1 1 1 
Lb2fd - La2fd Lb2kd - La2kd Lb2kq - La2kq 
1 1 1 
Lcfd Lckd Lckq 
Ral +Ra2 0 -Ra2 0 
[ Rs3] = 
0 Rbl +Rb2 Rb2 0 
-Ra2 Rb2 Rb2 -Ra2 0 
0 0 0 Rs 
L'équation décrivant la machine en ce cas peut être réécrite comme : 
130 
(5.55) 
En se référant à la figure 51, on peut trouver les relations suivantes : 
R . L dia! 0 
-ea + e1al + e dt+van +vg = 
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Re+Rg Rg 0 Rg Le+Lg Lg 0 Lg 
[Rn]= Rg Re+Rg 0 Rg [Ln]= Lg Le +Lg 0 Lg 
0 0 0 0 0 0 0 0 
Rg Rg 0 Rg+Re Lg Lg 0 Lg +Le 
En combinant les équations d'entrée du stator (5.56) avec l'équation (5.54), le résultat, 
tout arrangement fait, est : 
L'équation (5.57) peut s'exprimer par une représentation d'état: 
où 
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5.3.5 Défaut de trois phases mises à la terre 
La figure 52 montre le schéma d'un défaut de trois phases mises à la terre. En ce cas, 
toutes les phases sont divisées en deux parties. La dimension des variables statoriques m 
devient 6. 
Figure 52 Connexion de la machine lors des trois phases mises à la terre 













ici v el 
ie2 ve2 
1 1 1 
Lalfd Lalkd Lalkq 
La lai La1a2 Lalbl La1b2 La Ici La1e2 1 1 1 
La2a1 La2a2 La2b1 La2b2 La2c1 La2e2 
La2fd La2kd La2kq 
1 1 1 
[ Lss4] = 
Lb lai Lb1a2 Lbibi Lbib2 Lb lei Lb1e2 
[ Lsr4] = 
Lbifd Lbikd Lbikq 
Lb2a1 Lb2a2 Lb2bi Lb2b2 Lb2ci Lb2e2 
1 1 1 
Lb2fd Lb2kd Lb2kq 
Lei ai Lcla2 Leibl Lclb2 Le Ici Lcle2 1 1 1 
Le2a1 Le2a2 Le2b1 Le2b2 Le2c1 Le2e2 
Lelfd Lcikd Lcikq 
1 1 1 
Lc2fd Le2kd Lc2kq 
[ Rs4] = diag {Rai Ra2 Rbl Rb2 Rel Re2} 
L'équation décrivant la machine peut être réécrite comme: 
En se référant à la figure 52, on peut trouver les relations suivantes : 
R . L dial 0 
-ea+ e1al+ e--+val= dt 
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Les équations ci-dessus peuvent s'écrire sous la forme matricielle suivante : 









Re 0 0 0 0 0 Le 0 0 0 0 0 
0 Rg 0 Rg 0 Rg 0 Lg 0 Lg 0 Lg 
[ RT4] = 
0 0 Re 0 0 0 [04]= 0 0 Le 0 0 0 0 Rg 0 Rg 0 Rg 0 Lg 0 Lg 0 Lg 
0 0 0 0 Re 0 0 0 0 0 Le 0 
0 Rg 0 Rg 0 Rg 0 Lg 0 Lg 0 Lg 
En combinant les équations d'entrée du stator (5.62) avec l'équation (5.61), le résultat, 
tout arrangement fait, est : 
L'équation (5.63) peut s'exprimer par une représentation d'état: 
(5.64) 
où 
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5.3.6 Défaut entre deux bobines d'une phase 
Contrairement au modèle simplifié, l'approche de la fonction de bobinage peut 
modéliser le défaut entre deux bobines d'une même phase, puisque cette approche n' a 
pas de limitation quant à la distribution de l'enroulement. La figure 53 montre le schéma 
d'un défaut entre deux spires de la phase a, où une partie de l'enroulement a est court-
circuitée. Un courant indépendant iad va circuler dans cette partie court-circuitée car elle 
est couplée magnétiquement avec d'autres enroulements de la machine. La distribution 
de la phase a est changée suite à la perte de la partie court-circuitée de l'enroulement. 
Le bobinage statorique peut être considéré comme un ensemble de 4 enroulements 
couplés. 
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ia Van Âa 
iadbe = 
iad V ad À ad 
ib 
v12ben = v12ben = 
Âb vbn 
ie ven Âe 
' ' ' 
La'a' La'd La'b La'e 
La'fd La'kd La'kq 
' ' ' 
[Lssd = 
Lda' Ldd Ldb Lde 
[ Lsrl] = 
Ldfd Ldkd Ldkq 
Lba' Lbd Lbb Lbe ' ' ' Lbfd Lbkd Lbkq 
Lea' Led Leb Lee ' ' ' 
Lefd Lekd Lekq 
[ Rs] = diag { Rs -Rad Rad Rs Rs} 
L'équation décrivant la machine peut être réécrite comme : 
1 Le 
li--V--+ !.JL_ e 
~----------4-~ 
--vbn--+ 
i--v--+ ~ e 
Figure 53 Connexion de la machine lors d'un défaut entre deux bobines d'une phase 
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En se référant à la figure 53, les tensions d'entrée appliquées au stator s'expriment sous 
forme matricielle comme : 







Re+Rg 0 Rg Rg Le+Lg 0 Lg Lg 
[Rrs] = 
0 0 0 0 [Lrs] = 0 0 0 0 Rg 0 Re+Rg Rg Lg 0 Le+Lg Lg 
Rg 0 Rg Rg+Re Lg 0 Lg Lg+Le 
En combinant les équations d'entrée du stator (5.68) avec l'équation (5.67), le résultat, 
tout arrangement fait, est : 
L'équation (5.69) peut s'exprimer par une représentation d'état: 
!!_[fadbc] = ([ J-1 [ J)['ladbc] [ J-1 [eaObc] 
-• Leq5 Req5 -• + Leq5 • dt . . -~ ~ ~ 
(5.70) 
où 
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5.4 Conclusion 
À partir des hypothèses simplificatrices du modèle classique de la machine synchrone, 
ce chapitre propose une autre approche de détermination des inductances des 
enroulements statoriques arbitraires. Elle permet de tenir compte des harmoniques 
d'espace des enroulements à l'aide des paramètres électriques et du schéma de bobinage 
de la machine synchrone. Par ailleurs, la modélisation des enroulements amortisseurs 
est complétée grâce à l'utilisation des paramètres électriques. La représentation d'état 
décrivant tous les types de défauts internes dans la machine synchrone est présentée. 
Bien que l'on ne considère que le cas d'une machine avec un enroulement par phase 
dans ce chapitre, les défauts internes dans les machines avec plusieurs parties parallèles 
par phase peuvent être modélisés grâce à cette approche d'une manière similaire. Les 
résultats de simulation pour un défaut interne d'une phase mise à la terre dans une 
machine à plusieurs parties parallèles par phase sont illustrés à l'annexe 3. 
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CHAPITRE6 
VALIDATION EXPÉRIMENTALE 
Dans cette thèse, trois méthodes de calcul des inductances de l'enroulement défectueux 
ont été présentées : la technique de partitionnement d'enroulement, l'approche de la 
fonction de bobinage (AFB) en paramètres géométriques, l' AFB en paramètres 
électriques. Les équations différentielles nécessaires pour déterminer la dynamique de la 
machine ont été énoncées. Nous pouvons dès lors passer à la validation expérimentale. 
6.1 Banc d'essai 
L'essai d'expérimentation est fait sur une génératrice synchrone afin de comparer les 
courants réels de défauts internes avec les courants calculés par les trois modèles. La 
figure 54 montre le système implanté en laboratoire, qui est constitué d'une machine 
synchrone à pôles saillants alimentant à une charge résistive triphasée. Cette génératrice 
de 13 kVA, 208 V, 60Hz sans amortisseur est entraînée par une machine à induction à 
vitesse constante. Dans cette machine synchrone, on alimente le champ en le reliant à un 
alternateur d'excitation dont la tension est redressée par l'intermédiaire de diodes 
tournantes. Donc, on ne peut pas mesurer le courant d'excitation directement. 
Pour effectuer des défauts internes, le milieu de chaque phase est connecté à la terre par 
un disjoncteur à trois canaux. Afin de limiter les courants de défaut, le point neutre de la 
machine est raccordé à la terre par une résistance de neutre Rg. Les tentions et les 
courants de la génératrice sont mesurés par des transformateurs de courant et 
sauvegardés dans un ordinateur par l'intermédiaire d'un système d'acquisition. 
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~-------------------------------------------------------------------------------., 







- jW56 l j __,_. jW12 ,! 
l---------------+-+-+-•_w_n_u_lt ______ ~:--~r---.~--------~ i 
L .............................................................................. ---l 
Rg 
Disjoncteur 
Figure 54 Diagramme d'un système de puissance implanté dans le laboratoire 
Le schéma de bobinage est montré à la figure 29. Les paramètres géométriques du 
générateur à 4 pôles sont : 
Longueur totale de fer (l) = 80 mm 
Rayon moyen d'entrefer (r) = 190 mm 
Epaisseur maximale d'entrefer gmax = 11.2 mm 
Epaisseur minimale d'entrefer gmin = 1.4 mm 
Pas angulaire du pôle du rotor ('rf) = 60° 
Nombre d'encoches statoriques = 36 
Nombre de groupes de bobinages statoriques = 12 
Nombre de bobines par groupe = 3 
Spires par bobine statorique = 31 
Nombre de spires d'inducteur par pôle= 76/pôle; 
Les paramètres électriques du générateur en pu sont : 
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Résistance de stator= 0.0778 pu 
Réactance synchrone d'axe d (Xd) = 2.330 pu 
Réactance synchrone transitoire d'axe d ( Xd) = 0.237 pu 
Réactance synchrone d'axe q (Xq) = 1.158 pu 
Réactance de fuite (Xi)= 0.093 pu 
Constant de temps transitoire d'axe d (T/) (court-circuit)= 0.014 s 
Constant de temps subtransitoire d'axe d (T/ ') (court-circuit)= 0.0035 s 
Constant de temps transitoire d'axe d (Tdo) (ouvert circuit)= 0.25 s 
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Les valeurs de la résistance de neutre Rg et de la résistance de charge Rzoad peuvent être 
ajustées afin d'étudier le comportement de la machine sous des différentes conditions. 
6.2 Validation 
6.2.1 Condition Normale 
En condition normale, les inductances de la machine calculées par les paramètres 
géométriques sont les mêmes que celles déduites des paramètres électriques fournis par 
le fabricant. La machine est d'abord simulée en condition normale pour vérifier les 
paramètres calculés. La machine est modélisée dans le référentiel des grandeurs de phase 
(modèle abc). La figure 55 compare les courbes de la tension et du courant statorique de 
phase lors d'une période transitoire de fonctionnement de vide à charge. Nous pouvons 
observer qu'il y a une bonne concordance entre la mesure et le calcul. 






















10 ' •', 
1 ' 
' 
' g: 1 
' 
ë 0 ' E 
::l 
' 0 







000 0.05 0.10 0.15 0.20 0.25 0.30 
Temps (s) 
Figure 55 Tension et courant d'une phase alors de la machine mise à la charge 
6.2.2 Conditions des défauts internes 
Les défauts sont d'abord simulés en deux modèles respectivement: le modèle simplifié 
et le modèle de l' AFB en paramètres électriques. Les courants statoriques simulés et 
mesurés sont montrés. Les résultats sont montrés aux figures 56~ 59. 
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- Modèle en AFB 



















ww-- Modèle simplifié . 




-20 '::-=-----::~--=-==--~=-=----=--':-:--::-':-:::---=-':-=----=--=-~::-7::---:::-'::----::-' 0.00 0.01 0.02 0.03 0.04 0.05 0.06 0.07 0.08 0.9 0.10 
Temps (s) 
Figure 57 Courant statorique lors d'un défaut entre deux phases sans charge 
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- Modèle en AFB 
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Figure 58 
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-20L-----~----~----~----~------L-----~-----L----~------L---~ 
0 0.01 0.02 0.03 0.04 0.05 0.06 0.07 0.08 0.09 o. 1 
~5:~ 
-50L.----~----~~----~----~--~~----~------L-----~-----L----~ 
0 0.01 0.02 0.03 0.04 0.05 0.06 0.07 0.08 0.09 o. 1 
î~[-.-~ 
0 0.01 0.02 0.03 0.04 0.05 0.06 0.07 0.08 0.09 0.1 
~-~~ 
0 0.01 0.02 0.03 0.04 0.05 0.06 0.07 0.08 0.09 o. 1 
5:
-60~·--~~~--~~--~~--~~~~~~--~~--~~--~~~~~~--~ 0 0.01 0.02 0.03 0.04 0.05 0.06 0.07 0.08 0.09 0.1 
i];;~ 
0 0.01 0.02 0.03 0.04 0.05 0.06 0.07 0.08 0.09 0.1 
2:~ 
-2QL.----~~--~~--~~----~~~~~--~~--~~--~~--~~~--~ 
0 0.01 0.02 0.03 0.04 0.05 0.06 0.07 0.08 0.09 0.1 
-~~
-1QQL.----~----~~----~--~~--~~----~~----~--~~----~~--~ 
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Figure 59 
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Courant statorique lors d'un défaut de trois phases mises à la terre 
avec charge 
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Dans tous les cas, le modèle simplifié donne des résultats approximatifs par rapport à la 
mesure. Le modèle de l' AFB en paramètres électriques améliore beaucoup les résultats 
de simulation. Nous pouvons observer qu'il y a une très bonne concordance entre la 
mesure et le calcul. Les amplitudes des courants statoriques entre calcul et mesure sont 
presque identiques dans tous les cas. La même observation peut être faite pour des 
valeurs différentes des résistances Rg et Rtoad· 
6.2.3 Validation du modèle de l' AFB en paramètres géométriques 
On constate que, dans les cas des défauts de deux et de trois phases mises à la terre, les 
courants statoriques mesurés contiennent des harmoniques qui n'apparaissent pas dans 
les résultats simulés. Cela s'explique par le fait que les harmoniques d'ordre supérieur 
des inductances ne sont pas prises en compte par le modèle de l' AFB en paramètres 
électriques. Comme dans les modèles classiques de la machine, le modèle de l' AFB en 
paramètres électriques néglige les harmoniques d'ordre supérieur causées par la forme 
du rotor. L'inverse de l'entrefer s'exprime comme: 
(6.1) 
Puisque les harmoniques de l'inductance statorique (propre et mutuelle) sont 
proportionnelles aux harmoniques de même rang de l'inverse d'entrefer, les inductances 
statoriques de la machine s'expriment sous la forme suivante : 
(6.2) 
En fait, si on utilise les paramètres géométriques de la machine, l'inverse de l'entrefer 
contient des harmoniques supérieures et s'exprime comme: 
(6.3) 
Dans les cas de défauts internes, les harmoniques supérieures de l'inverse d'entrefer 
peuvent causer la présence d'harmoniques dans les inductances de la machine. Les 
inductances statoriques s'expriment comme : 
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Ls(B) = L0 +L2 cos2pB+L4 cos4pB+··· (6.4) 
Pour étudier les harmoniques des inductances, cette machine sans amortisseur est aussi 
simulée par l' AFB en paramètres géométriques. Les résultats sont montrés aux figures 
60~61 et on peut constater qu'il y a une concordance meilleure entre la mesure et le 
calcul. 
Figure 60 Courant statorique lors d'un défaut de deux phases mises à la terre avec 
charge en modèle de l' AFB avec paramètres géométriques (PG) 
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Courant statorique lors d'un défaut de trois phases mises à la terre avec 
charge en modèle de 1 'AFB avec paramètres géométriques (PG ) 
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Tableau IV 
Amplitudes des premières harmoniques du courant lufaut lors d'un défaut de 
deux phases mises à la terre avec charge 
Modèle en AFB avec Modèle en AFB avec Mesure (A) 
PE(A) PG(A) 
1 st 19.25 19.28 20.74 
3ra 3.21 4.49 0.08 
5th 0.48 1.42 2.162 
in 0 0.63 2.38 
9th 0 0.13 0.12 
Tableau V 
Amplitudes des premières harmoniques du courant lufaut lors d'un défaut de 
trois phases mises à la terre avec charge 
Modèle en AFB avec Modèle en AFB avec Mesure (A) 
PE(A) PG(A) 
1 st 17.04 16.80 16.16 
3ra 0.68 0.01 0 
stn 0.18 1.01 0 
in 0 1.26 0 
9th 0 3.55 5.14 
149 
Les tableaux IV~V montrent les comparaisons des amplitudes des premières 
harmoniques du courant lufault lors des défauts de deux phases et trois phases mise à la 
terre avec charge en régime permanent, en modèle AFB avec paramètres électriques 
(PE) et en modèle AFB avec paramètres géométriques (PG) respectivement. On peut 
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voir que les harmoniques des courants sont mieux représentés par le modèle AFB avec 
paramètres géométriques. 
En comparant les résultats de simulation des trois modèles, on trouve que la solution de 
l' AFB en paramètres géométriques est la meilleure et la solution du modèle simplifié 
n'est pas très bonne. Par ailleurs, la solution de l' AFB en paramètres électriques fournit 
des résultats qui s'approchent de ceux obtenus par l' AFB en paramètres géométriques. 
Comme nous l'avons mentionné, les paramètres géométriques de la machine et la 
distribution réelle des enroulements de l'amortisseur sont très difficiles à obtenir, la 
modélisation par l' AFB en paramètres géométriques n'est pas pratique pour toutes les 
machines synchrones. Par contre, la modélisation par l' AFB en paramètres électriques 
est un bon choix pour simuler les défauts internes car cette approche nous donne une 
bonne solution et ne nécessite que les paramètres électriques de la machine et le schéma 
de bobinage statorique. 
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CONCLUSION ET RECOMMANDATIONS 
Un défaut interne dans les enroulements statoriques de la machine synchrone est 
considéré très sévère car il génère des courants élevés dans la machine dont les effets 
peuvent endommager les enroulements et parfois même les parties mécaniques de la 
machine telles que l'arbre et les paliers. Le temps de réparation pour une machine 
endommagée coûte très cher. Afin de minimiser les conséquences causées par les 
défauts statoriques, il est indispensable de faire appel à la maintenance préventive. Le 
système de surveillance, de diagnostic ou de surveillance de la variance des paramètres 
de la machine synchrone est une partie importante du programme de la maintenance 
préventive. Ce système nécessite une base de données sur les comportements du 
générateur sous les conditions de défauts internes, qui peut être obtenue par la simulation 
de modèles fiables et précis. 
Dans les cas de défauts externes où les enroulements statoriques sont considérés toujours 
à distribution sinusoïdale et symétrique, la modélisation de la machine peut être réalisée 
par le changement des contraintes externes des modèles classiques de Park. Les défauts 
internes offrent des nouvelles problématiques liées principalement au changement de la 
connexion à l'intérieur des enroulements. La première problématique consiste au 
changement de la distribution d'enroulement à cause des courants différents circulant 
dans l'enroulement défectueux. La deuxième problématique est le changement du 
nombre de phases (ou enroulements) dû à la rupture de l'enroulement au niveau du 
défaut. Ces deux caractéristiques sont au centre de la modélisation des défauts internes et 
ne se conforment pas aux hypothèses simplificatrices de la théorie de Park. 
Dans cette thèse, l'effort principal a été dirigé directement vers l'élaboration des modèles 
pour simuler les divers types de défauts internes des enroulements statoriques de la 
machine synchrone. Trois modèles, soit le modèle simplifié basé sur la technique de 
partitionnement d'enroulement, le modèle par l'approche de la fonction de bobinage 
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(AFB) en paramètres géométriques, le modèle par l' AFB en paramètres mesurés ont été 
proposés et validés à l'aide d'un banc d'essai expérimental. 
Basé sur la technique de partitionnement d'enroulement à distribution sinusoïdale, un 
modèle simplifié est d'abord proposé en utilisant les paramètres électriques de la 
machine. La machine est représentée par un système couplé constitué de neuf 
enroulements. Les défauts internes sont réalisés par la connexion des sous-enroulements. 
Ce modèle utilise uniquement les paramètres électriques fournis par le fabricant et est 
facile à implanter dans des programmes de simulation. Mais les résultats de simulation 
sont approximatifs car les enroulements de la machine ne sont jamais à distribution 
sinusoïdale, surtout pour les sous-enroulements. 
En fait, les défauts internes rendent la distribution de 1' enroulement arbitraire. Donc les 
harmoniques d'espace, même les sous-harmoniques d'espace, apparaissent au niveau de 
l'entrefer. Après l'analyse des harmoniques d'espace dues au défaut interne de 
l'enroulement statorique et de l'effet des harmoniques d'espace sur les inductances de 
la machine, cette thèse présente une nouvelle approche de détermination des inductances 
de l'enroulement à distribution arbitraire en utilisant les paramètres géométriques de la 
machine. Cette méthode est très simple, efficace et très performante. Cette méthode 
représente, en fait, la principale contribution de ce travail. 
La méthode proposée se base sur la théorie de fonction de bobinage. Les harmoniques 
d'espace d'un enroulement sont représentées par sa fonction de bobinage. Les ondes 
complètes de la fonction de bobinage et de la fonction de spires sont utilisées, donc 
toutes les harmoniques d'espace sont incluses dans le calcul des inductances. 
Malheureusement, cette approche nécessite des paramètres géométriques de la machine 
synchrone qui sont souvent difficiles à obtenir. De plus, la modélisation des 
enroulements de 1' amortisseur est aussi difficile car on ne connaît pas la distribution 
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réelle des enroulements amortisseurs. Donc, il est un peu difficile d'appliquer la 
nouvelle approche sur tous les types des machines synchrones. 
Pour supprimer les paramètres géométriques dans le calcul des inductances de la 
machine, on prend l'hypothèse simplificatrice que les harmoniques supérieures causées 
par la forme du rotor sont négligées, comme dans les modèles classiques de la machine. 
Une autre équation de calcul des inductances des enroulements arbitraires est proposée. 
Cette équation utilise uniquement les paramètres électriques et le schéma de bobinage de 
la machine. Les inductances relatives aux enroulements statoriques sont calculées par 
cette équation, tandis que les paramètres des enroulements rotoriques sont convertis à 
partir des paramètres électriques. Cette approche n'a pas de limitation pour la 
distribution des enroulements pour les enroulements statoriques, donc tous les types de 
défauts internes, soit entre une, deux ou trois phases et la terre, soit entre deux phases, ou 
même entre deux spires d'une même phase, peuvent être modélisés. C'est une autre 
contribution importante de ce travail. 
Les trois méthodes sont validées à l'aide d'un montage expérimental sur une génératrice. 
En comparant les résultats de simulation avec les résultats expérimentaux, on trouve que 
la solution de 1' AFB en paramètres géométriques est la meilleure et la solution du 
modèle simplifié n'est pas très bonne, tandis que la solution de l' AFB en paramètres 
mesurés se rapproche de celle fournie par l' AFB en paramètres géométriques. Comme 
nous l'avons mentionné, les paramètres géométriques de la machine et la distribution 
réelle des enroulements d'amortisseur sont très difficiles à obtenir, la modélisation par 
l' AFB en paramètres géométriques n'est pas pratique pour toutes les machines 
synchrones. Par contre, la modélisation par 1' AFB en paramètres électriques est un bon 
compromis pour simuler des défauts internes car cette approche nous donne une bonne 
solution et ne nécessite que les paramètres mesurés de la machine et le schéma de 
bobinage statorique. 
Reproduced with permission of the copyright owner.  Further reproduction prohibited without permission.
154 
En outre, dans cette thèse, le développement d'un modèle abc de la machine synchrone 
en paramètres mesurés et la démonstration de la présence des sous-harmoniques aux cas 
de défauts internes sont aussi des travaux originaux. 
Les méthodes de calcul des inductances par l' AFB et l'approche pour établir les modèles 
des défauts internes de la machine synchrone, présenté dans ce document, sont très 
générales. Basé sur ce travail, il est donc recommandé de : 
1) Modéliser des défauts internes de l'enroulement d'inducteur ou des barres 
cassées de l'amortisseur de la machine synchrone, si les paramètres 
géométriques de la machine sont connus. Le défaut de court-circuit entre spires 
d'inducteur du rotor est commun et peut être modélisé par l' AFB en paramètres 
géométriques présentés dans le chapitre 4. 
2) Développer un logiciel de simulation de défauts internes de la machine 
synchrone, qui peut s'adapter à tous les types de machines existantes. 
L'algorithme pouvant présenter les divers types de bobinage de la machine 
synchrone est la clé pour réaliser un tel logiciel. 
3) Étudier l'effet de saturation magnétique sur le comportement de la machine sous 
les conditions des défauts internes. Les modèles présentés dans ce document 
sont des modèles linéaires où la saturation du fer est négligée. En fait, sous les 
conditions des défauts internes, les courants élevés vont faire saturer la machine. 
Le phénomène de la saturation magnétique en cas de défauts internes est très 
compliqué à cause de 1' asymétrie entre les enroulements de la machine. La 
modélisation par éléments finis est nécessaire. 
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ANNEXE 1 
CALCUL DES PARAMÈTRES FONDAMENTAUX DE LA MACHINE 
SYNCHRONE À PARTIR DES PARAMÈTRES STANDARDS 
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Les paramètres de la machine synchrone utilisés dans notre modèle de simulation sont 
définies comme étant les résistances et les inductances du schéma équivalent. Ces 
paramètres sont dits fondamentaux. Il existe une autre façon de paramétriser la machine 
synchrone. Ce deuxième ensemble de paramètres est habituellement appelé paramètres 
standards. Au lieu de définir des résistances et des inductances, on définit des réactances 
et des constantes de temps. Le principal avantage des paramètres standards est qu'ils 
s'obtiennent directement par mesure en effectuant divers essais sur la machine 
synchrone. Les données de la machine synchrone fournies par le fabricant sont 
généralement en paramètres standard. Puisque notre modèle est implanté en utilisant le 
schéma correspondant aux paramètres fondamentaux, les paramètres standards doivent 
être traduits en paramètres fondamentaux. 
Les inductances des enroulements peuvent être calculées à partir des réactances 





· x~kd 1 (X~ - Xfs )xmdx~fd 
Ltkd =-= ------,-------=-----,--
wb wb x~fdxmd -(x~ -xfs)(xmd +x~fd) (Al.4) 
, x~kq 1 (X~ - Xfs )x md 
Ltkq =-= .. 
wb wb xmq -(xq -xfs) 
(Al.5) 
La résistance de la phase statorique est normalement fournie par le fabricant. Les 
résistances des enroulements rotoriques sont déterminées par les constants de temps de 
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la machine. Si les constantes de temps en circuit ouvert sont fournies, les résistances 




Ou bien, si les constantes de temps en court-circuit sont fournies, les résistances 
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ANNEXE2 
ÉLÉMENTS DES MATRICES DES INDUCTANCES DE LA MACHINE 
SYNCHRONE À ENROULEMENTS PARTITIONNÉS 
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À partir des équations (3.16), (3.19), (3.22), les expressions des éléments des matrices 
d'inductance de la machine à enroulement partitionnées sont résumées ci-dessous. 
Pour les éléments de la matrice [ Lss] d'inductance statorique, on a: 
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L31 (B) = L13 (B) 
L32 (B) = L23 (B) 
L4! (B) = 44 (B) 
L42(B) = L24 (B) 
L43 (B) = L34 (B) 
L5JB) = 45(8) 
L52 (B) = L25 (B) 
Ls3(B) = L3s(B) 
L54 (B) = L45 (B) 
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L61 (B) = ~6 (8) 
L62(B) = L26(B) 
L63(B) = L36(B) 
L64 (B) = L46 (B) 
L65 (B) = L56 (B) 
Pour les éléments de la matrice [ Lsr] des inductances entre stator et rotor, on a : 
L17 (B) =KM w1w7Pd cos(B- y1) 
~8 (8) =KM w1w8Pd cos(B- y1) 
L27 (B) = KMw2w7Pd cos(B-y2) 
L28 (B) =KM w2 w8Pd cos(B- y2 ) 
161 
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Les éléments de la matrice [ Lrr] gardent les mêmes valeurs que celles de la machine 
normale, soit : 
Ln = Llfd +KM w~dpd 
L79=L97=0 
L88 = L1kd +KM w;dpd 
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En grandeurs relatives du rotor, les inductances de la machine à enroulement 
partitionnées peuvent s'exprimer en paramètres connus. Pour les éléments de la matrice 
[ Lss] d'inductance statorique, on a: 
w w 21r w w r + r 1r 
T (0) = - 1 -3 L cos(r - r --) + - 1 - 3 L cos 2(0 - 1 3 - -) 
-'-'13 2 g 1 3 3 2 s 2 3 
ws ws 
w w 21r w w r + r 1r 1 (0)=-1 - 4 L cos(r -r --)+-1 -4 L cos2(0- 1 4 --) 
-'-'14 2 g 1 4 3 2 s 2 3 
ws ws 
w w 21r w w r + r 1r 
T (0) = - 1 -5 L cos(r - r + -) + - 1 -5 L cos 2(0- 1 5 + -) 
-'-'15 2 g 1 5 3 2 s 2 3 
ws ws 
w w 21r w w r + r 1r 
' (0)=-1 -6 L cos(r -r +-)+-1 -6 L cos2(0- 1 5 +-) 
-'-'16 2 g 1 6 3 2 s 2 3 
ws ws 
w w 21r w w r + r 1r L (0) = - 2 - 3 L cos(y -y - -) + - 2 - 3 L cos 2(0 - 2 3 - -) 
23 2 g 2 3 3 2 s 2 3 
ws ws 
w w 21r w w r + r 1r L (0) =-2 - 3 L cos(r -r --)+-2 - 3 L cos2(0- 2 4 -) 
24 2 g 2 4 3 2 s 2 3 
ws ws 
w w 21r w w r + r 1r L (0) = - 2 - 5 L cos(r - r + -) + - 2 - 3 L cos 2(0 - 2 5 + -) 25 2 g 2 5 3 2 s 2 3 
ws ws 
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w w 2n w w r + r n L (0) = __1____2.. L cos(y - r + -) + - 2 - 6 L cos 2(0 - 2 6 + -) 26 2 g 2 6 3 2 s 2 3 
ws ws 
L31 (0) = ~3 (0) 
L32 (0) = L23 (0) 
w w w w r +r 2;r L (0) = - 3 -4 L cos(y -y )+-3 - 4 L cos2(0 3 4 --) 34 2 g 3 4 2 s 2 3 
ws ws 
w w 4n w w r +r L (0) = - 3 -5 L cos(y -y + -) + - 3 -5 L cos 2(0- 3 5) 35 2 g 3 5 3 2 s 2 
ws ws 
w w 4;r w w r +r L (0) = - 3 - 6 L cos(r - r + -) + - 3 - 6 L cos 2(0- 3 6 ) 36 2 g 3 6 3 2 s 2 
ws ws 
L41 (0) = L14 (0) 
L42 (0) = L24 (0) 
L43 (0) = L34 (0) 
L44(0)=L4t +(w4J2 Lg +(w4J2 Lscos2(0-y4- 2n) 
ws ws 3 
~~ ~ ~~ ~+~ L45 (0) = - 2-Lg cos(y4 -y5 +-)+-2-Ls cos2(0 ) ~ 3 ~ 2 
L51(0) = ~5(0) 
L52(0) = Lz5(0) 
L53(0) = L35(0) 
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w w w w r +r 2:r L (8) = - 5 - 5 L cos(y - r ) + - 5 - 6 L cos 2(8- 5 6 + -) 56 2 g 5 6 2 s 2 3 
ws ws 
L61 (8) = ~6 (8) 
L62 (8) = L26 (8) 
L63 (8) = L36 (8) 
L64(8) = L46(8) 
L6s(8) = Ls6(8) 
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En grandeurs relatives du rotor, pour les éléments de la matrice [ Lsr J d'inductance 
statorique, on a : 
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· · w6 21C L67 ( B) = L68 ( B) = - Lmd cos( B- y 6 + -) 
ws 3 
En grandeurs relatives du rotor, les éléments de la matrice [ L,, J d'inductance sont ceux 
de la machine normale : 
179 = Ln = Ls9 = L9s = o 
L99 = L,kq + Lmq 
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ANNEXE3 
SIMULATION D'UN DÉFAUT DE MISE À LA TERRE D'UNE MACHINE 
SYNCHRONE À PLUSIEURS PARTIES PARALLÈLES PAR PHASE 
Reproduced with permission of the copyright owner.  Further reproduction prohibited without permission.
168 
L' AFB en paramètres électriques n'a pas de limitation pour la distribution des 
enroulements, donc il peut s'appliquer dans l'analyse de défauts internes des machines 
synchrones avec plusieurs parties parallèles par phase. Un défaut interne de mise à la 
terre d'une machine synchrone avec 4 parties parallèles par phase de 51MVA, 13.8 KV, 
60Hz est simulé. Le schéma de connexion des bobinages statorique dans le cas de défaut 
est montré sur la figure 63. Les résultats de simulation sont montrés aux figures 64 ~67. 
A B c 
Figure 63 Défaut de mise à la terre dans une machine synchrone à 4 parties parallèles 
par phase 
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Figure 65 Courants ia2 , ÏaJ et ia4 des parties saines de la phase a 
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Figure 66 Courants des parties parallèles de la phase b 
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Figure 67 Courants des parties parallèles de la phase c 
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On peut constater que les courants dans les parties saines de la même phase sont 
différents après le défaut. Cela s'expliqué par le fait que les conducteurs des parties 
parallèles ont des emplacements différents, donc les couplages magnétiques entre les 
parties parallèles et les enroulements défectueux ne sont pas identiques. Cette 
caractéristique ne peut pas être montrée par les autres approches existantes. 
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